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4-2-2-2. Manövrering av ACB från TEST position till ISOLATED position 

1) Slå ifrån ACB. (Om ACB förblir till, kan manöverveven (Fig. 26 1)) inte sättas in.) 

2) Tryck in spärrknappen (Fig. 26 6)). Spärrkknappen stannar kvar i intryckt läge. 

3) Lås upp hänglåsspärren (Fig. 26 14)) om den är låst. Se sektion 4-5. 

4) Sätt in manöverveven i hålet (Fig. 26 4)) och veva sakta motors tills positionsindikatorn (Fig. 26 5)) visar “ISOLATED” och att 

ljudet av ett frigående hjul hörs. Spärrknappen snäpps ut när manövern är färdig 

5) Tag ut manöverveven. 

 

4-2-2-3. Manövrering av ACB från ISOLATED position till utdraget läge. 

1) Säkerställ att kassetten (Fig. 26 7)) är säkrad med montagebultar. 

2) Lås upp hänglåsspärren (Fig. 26 14)) om den är låst. Se sektion 4-5. 

3) Tryck gejderstoppen (Fig. 26 8)) utåt på båda sidor av kassetten, får att lösgöra gejdern (Fig. 26 9)), tryck den utåt och drag ut 

gejdern till ändläge. Gejdern spärras igen i ändläget. (ACBn kan inte dras ut såvida gejdern inte är helt urdragen och spärrad.) 

4) Tag tag i båda handtagen (Fig. 26 10)), dra ut ACBn till den stannar. 

l Om ACBn är utrustad med automatisk fjäderavspännings (Fig. 26 11)), kommer tillslagsfjädrarna att automatiskt avaktiveras 

med ett mekaniskt ljud. Detta ljud innebär inte någon felaktig funktion av brytaren. 

l Lämna inte ACBn i utdraget läge. 

5) Använd en brytarlyft eller liknande för att transportera ACBn (Fig. 26 3)) till ett säkert ställe. Refererar  till sektion 2-1-2. 

 

4-2-3. Sätt tillbaka ACBn i kassetten. 

 DANGER 
l Rör aldrig spänningssatta delar. I annat fall kan det föranleda elektrisk chock. 
l Lämna inte brytarkroppen I utdraget läge. Tyngden av ACBn kan föranleda skada. 

 

 CAUTION 
l Säkerställ att kassetten är fastskruvad innan manövrering av brytarkroppen sker. I annat fall brytaren eller kassetten falla, med 

resultat att ACB eller personal skadas. 
l Vid återställning av den utdragbara gejdern , säkerställ att den skjuts ända in. Håll inte på spärrhaken, ACB stoppet eller 

gejderstoppet. Detta kan ge klämskador. 
l Fortsätt inte att vrida manöverveven medurs när ACBn är i CONN. Position. Detta kan medföra skada på mekanismen. 
l Om ACBn har fixerbultar, säkerställ att båda dessa är åtskruvade innan ACBn används. Lösa fixerbultar kan innebära felaktig 

funktion av brytaren, särskilt I application där starka vibrationer förkommer. 
 

Använd den separata manöverveven för manövrera brytaren i kassetten. 

 

4-2-3-1. Manövrering av ACBn tillbaks till ISOLATED position 

1)  Säkerställ att kassetten (Fig. 26 7)) är säkert fastskruvad.  

2)  Använd en brytarlyft eller liknande för att transportera ACBn (Fig. 26 3)) 

3)  Skjut in ACBn in i kassetten  

4)  Tryck gejderstoppen (Fig. 26 8)) utåt på båda sidor av kassetten, får att lösgöra gejdern (Fig. 26 9)), tryck den utåt och skjut in 

gejdern tills den spärras i inskjutet läge.  
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Fig. 24 Placering av brytarkroppen på gejdrarna 

 

4-2-3-2. Manövrering av ACBn från ISOLATED position till TEST position 

1) Säkerställ att ON-OFF indikeringen (Fig. 26 13)) visar “OFF”. (Om ACBn är i tilläge, kan inte manöverveven (Fig. 26 1)) inte 

sättas in). 

2) Lås upp hänglåsspärren (Fig. 26 14)) om den är låst. Se sektion 4-5. 

3) Sätt in manöverveven i hålet (Fig. 26 4)) och vrid sakta medurs till position indikatorn (Fig. 26 5)) visar “TEST”. 

l ACB kan inte slås till så länge manöverveven sitter kvar I hålet. För att slå till ACB t.ex. för att göra ett ON-OFF test, tag ur 

manöverveven. 

 

4-2-3-3. Manövrering av ACB fån TEST positionen till CONN. positionen. 

1) Slå ifrån ACB. (Om ACB inte slås ifrån, kan manöverveven (Fig. 26 1)) inte sättas in i hålet). 

2) Tryck in spärrknappen (Fig. 26 6)). Om den är låst, se sektion 4-5. 

3) Tryck in spärrknappen (Fig. 26 6)). Spärrknappen stannar kvar i instryckt läge. 

4) Sätt in manöverveven i hålet (Fig. 26 4)) och veva medurs tills positionindikatorn 

(Fig. 26 5)) visar “CONN.” maximalt moment (14.7 Nm). 

Spärrknappen kommer att frigöras i detta läge. 

 

 

           Fig. 25 Moment vid manövering 

 

l När huvudkretsens anslutningar når fingerkontakterna, ökar behovet av moment, enligt Fig. 25. Detta är normalt och innebär 

inte att något är fel. Fortsätt vrid manöverveven, 13 eller 14 varv,ACB förflyttas kroppen till CONN. positionen, och när inte 

manöverveven kan inte vridas längre, max moment 14,7 Nm. 

5) Tag bort manöverveven. 

6) Skruva åt brytarens fixerbultar (Fig. 26 2)), om de används, för att fixera brytarkroppen i kassetten. 
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4-2-4. Kontaktstatus av hjälp- och positionskontakter 
Tabell 17 och 18 visar kontaktstatusen av hjälpkontakter respektive positionskontakter. 

Tabell 17 Kontaktstatus av hjälpkontakter  

ACB status 
Position av brytarkropp 
 

ON OFF Status på  
a-kontakt 

Status på  
b-kontakt 

  ON OFF 
CONN. 

  OFF ON 
  ON OFF 

TEST 
  OFF ON 
  ON OFF 

ISOLATED 
  OFF ON 
  ON OFF 

Borttagen (Utdragen) 
  OFF ON  

 

Tabell 18 Kontaktstatus av positionkontakter 

Positionkontakter ISOLATED TEST CONN. Status på  
a-kontakt 

Status på  
b-kontakt 

      ON OFF 
CONN. position indikation 

      OFF ON 
      ON OFF 

TEST position indikation 
      OFF ON 
      ON OFF 

ISOLATED position indikation 
      OFF ON 
      ON OFF 

”På plats” position indikation * 
      OFF ON 

* "På plats" innebär att brytarkroppen är i CONN., TEST, eller ISOLATED position. 
 
 

4-3. ON-OFF Tryckknappsförregling förfarande. 
Lås tryckknappsförreglingen genom att använda ett hänglås med ø6 bygel (upp till 3 hänglås kan användas) enligt Fig. 29. ON-OFF 

tryckknappsförreglingen är låst och ON och OFF knappen kan inte manövreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Låsning av ON-OFF tryckknappsförregling 
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4-4. Låsning av OFF knapp 

1)  Öppna OFF knappens förregling, enligt Fig. 30. 

2)  Lyft upp förreglingstappen under förreglingen och stäng förreglingen. 

3)  Lås knappsförreglingen med ett hänglås med ø6 bygel (upp till 3 hänglås kan användas), enligt Fig. 30. OFF knappen är låst i 

intryckt läge, vilket blockerar tillslag av brytaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Låsning av OFF knappen 

 

 

4-5. Låsning av brytarens position. 

1)  Manövrera brytarkroppen till önskad position (CONN, TEST eller ISOLATED). 

2)  För ut låsbygeln, enligt Fig. 31. 

3)  Lås låsbygeln med ett hänglås med ø6 bygel (upp till 3 hänglås kan användas) enligt Fig. 31. Detta förhindrar att man sätta in 

manöverveven och brytarkroppens position kan inte ändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Låsning av brytarens position. 
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4-6. Säkring av fixerbultar. 

1)  Veva in brytaren så den är i CONN. position. 

2)  Lossa fixerbulten, se Fig. 32, tryck fjäder- och planbricka intill bulthuvudet och skjut in fixerbulten i den U-formade fästet i 

kassetten. 

3)  Skruva åt fixerbulten (manöverveven kan användas). Denna procedur görs på båda sidorna av brytaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Säkring av fixerbultar 

 

4-7. Låsning av kåpa över reläskyddet (OCR). 

Lås reläskyddets kåpa med ett hänglås, se Fig. 33. Kåpan kan inte öppnas, vilket förhindrar att reläskyddets inställningar kan ändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Låsning av kåpa över reläskyddet (OCR) 
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5. RELÄSKYDD (OCR) 
Reläskyddet till luftbrytaren, typ AR, inkluderar ett  mycket tillförlitligt, multfunktions reläskydd, med en 16-bit mikroprocessor. 

Reläskyddet effektmatas från effektspolar från huvudkretsen. Strömmätning sker via rogowski-spolar, som sitter utanpå 

effektspolarna. När reläskyddet detekterar ett fel, sands en utlösningssignal till en speciell utlösningsspole, MHT (Magnet Hold 

Trigger) eller indikerar ett fel, eller skickar en larmsignal, allt beroende på inställning och typ av fel. 

Reläskyddet använder effektivvärdesmätning för det termiska skyddet (LTD), och nolledarskyddet (NP). (När sex gånger nominell 

ström av rogowski-spolarna uppmäts, övergår reläskyddet att mäta pikvärdet istället) Om en kontinuerlig övertonsström detekteras, 

tillåter reläskyddets effektivvärdesberäkning ACB att fungera normalt. 

Reläskyddet är tillgängt i följande typer:  

l AGR-21BL L-Ledningskarakteristik för allmänt bruk (ledningar och transformatorer) 
l AGR-21BR R Karakteristik för allmänt bruk (3 karakteristiker förenliga med IEC60255) 
l AGR-21BS,22BS S karakteristik för skydd av generator. 

5-1. Specifikation 

Specifikation av reläskyddet, se tabell 19. 

Table 19 Specifikationer typ AGR-21B, 22B OCR (l: Standard, ¡: Tillval, –: Ej möjligt) 
Applikation För allmänt bruk För generator skydd 
Karakteristik L R S 
Typ av skydd AGR-21BL-XX AGR-21BR-XX AGR-XXXX-XX 
Suffix (XX eller XXXX) typ av variant PS PG PS PG 21BS-PS 22BS-PR 

Referens 
sektion 

Termiskt skydd,LT (Long Time Delay Trip 
Korttidsfördröjt kortslutningsskydd, ST (Short Time Delay Trip) 
Momentanskydd, INST/MCR (Instantaneous Trip) 1) 

l l l l l l 5-2., 5-3-6. 

Jordfelsskydd, GF (Ground Fault Trip) 2) 3) – l – l – – 
Bakeffektskydd, RPT (Reverse Power Trip) 2) 4) 5) – – – – – l 

5-2., 5-3-7. 

Nolledarskydd, NP (N-Phase Protection) 1) 6) ¡ ¡ ¡ ¡ – – 5-2., 5-3-6. 
Fasföljdsskydd, NS (Negative-Phase Sequence Protection) 2) 7) ¡ ¡ ¡ ¡ – – 
Jordfelsskydd, matarsidan, REF, (Line side ground fault protection)  
2) 3) 9) 

– ¡ – ¡ – – 

Övervakning kontakttemp.,OH (Contact overheat monitoring) 2) 9) 10) – – – – – ¡ 

5-2., 5-3-7. 

Skydds-
funktion 

Zonselektivitet, Z (Zone interlock) 9) 11) – – – – – ¡ 3-3. 
Förlarm, PTA (Pretrip alarm ) 9) 12) 13) l l l l l l 
Förlarm 2, PTA 2 (Pretrip alarm ) 9) 12) 13) – – – – – ¡ Larmfunktion 

Underspänningslarm, UV (Undervoltage alarm) 5) 9) 12) 14) – – – – – ¡ 
5-2., 5-3-7. 

Kall/Varm, COLD/HOT, (LT) 15) l l -  -  -  -  

Rampfunktion, I2t ON/OFF, (ST) 16) l l l l l l 
Momentanskydd, alltid vid INST 
Momentanskydd endast vid tillsag, vid MCR 17) 

l l l l l l 

Olika inverttidskurvor, I0.02t/It/I2T/I3t/I4t (LT) 18) – – l l – – 

5-2., 5-3-6. 

Rampfunktion, I2t ON/OFF (FG) 16) – l – l – – 5-2., 5-3-7. 

Skydds- 
karakteristik 

Polaritet, NOR/REV (RPT) 19) – – – – – l 5-3-4. 
Driftindikering Indikation på LCD och reläkontakt (individuell indikering) 9) l l l l l l 5-5. 

Strömmätning (växelbar mellan respective fas och max. fasström) 9) l l l l l l 
Max. ström (max. fasström) 9) l l l l l l 

5-3-3. 

Logg utlösningshistorik ( av senaste händelsen ) 9) 20) l l l l l l 
Mätning/ 
indikering 

Logg larmhistorik (av senaste händelsen) 9) 20) l l l l l l 
5-3-8. 

Kommunikation ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3-3. 
Extern indikering – – – – – ¡ – 
Testfunktion 9) 21) l l l l l l 5-4. 
Manöverspänning 22) Erfordras Erfordras Erfordras Erfordras Erfordras Erfordras 3-3. 

1) Två lägen är tillgängliga; ett läge när ACB är utlöst och ingen driftindikering och det andra läget när ACB inte är utlöst och med driftindikering. Felsäker inställning (se 5-2). 
2) Tre lägen är tillgängliga; Det första när ACB är utlöst och ingen driftindikering, det andra när ACB inte är utlöst med endast driftindikering, och det tredje läget när ACB iinte är utlöst men ingen driftindikering.  
3) Summaström mätning. När en 3-polig ACB installeras i ett 5-ledar system, måste en separat nolledartrafo installeras, och anslutas till brytaren.(se 3-3). 
4) Tillåter parallelldrift av 3-fasiga generatorer och skyddas genom brytarnas bakeffektskydd. 
5) Om huvudspänningen överskrider AC250V, måste en transformator användas (step-down transformer). 
6) Ger ett överströmsskydd av nolledaren i tre fasigt 5-ledarsystem. Denna funktion fås med e 4-polig ACB. 
7) Ger ett skydd mot felaktig fasföljd, orsakad av fasbortfall eller växling av fasföljd från matande sida, för att förhindra skador på last. 
8) Jordfelsskydd på matande sida av ACB, löser ut ACB när jordfel inträffar i transformatorlindning eller kablage, i TN-C eller TN-S system  där matningssidans nolla är jordad. 
9) Manöverspänning erfordras. Funktionen förloras om manöverspänningen förloras. 
10) Skyddar brytarens huvudkontakter mot överhettning. Motverkar problem orsakade av överhettade kontakter. Bra vid förebyggande underhåll. 
11) Zonselektivitet mellan ACBs som ligger i serie. Tillåter den ACB som närmast fore felet att lösa, med en min. utlösningstid, oberoende av vilket fördröjningstid som skyddet är inställt på. Allt för att minimera både 

termiska och mekaniska skadorna på lasten. Detta står för selektivitet med noll tidsfördröjning. 
12) Två lägen är tillgängluiga, en med driftindikering och den andra utan driftindikering. 
13) Förlarmet ger ett larm på LCD och via en reläkontakt, när strömmen ett inställt värde under längre tid än tidsinställningen. Därmed kan ACB förhindras att lösa ut vid gradvis ökande last, genom att oprioriterad last 

kan kopplas bort. Förlarm 2 med annan tidsinställning, ger ytterligare möjlighet bestämma I vilken omfattning oprioriterad last ska kopplas ifrån. 
14) Ger ett larm på LCD och via en reläkontakt om spänningen sjunker. 
15) I “HOT”-läget, aktiverar reläskyddet en kortare utlösningstid än I “COLD”-läget när en överlast inträffar, efter en viss grad av last under en viss tid (energimängd). Detta ökar skyddet av värmekänsliga laster. 
16) I2t ON (Till) underlättar skapande av selektivitet med underliggande säkringar, med en mycket mer flexibel utlösningskurva. 
17) När INST är aktiverad, loser reläskyddet ut när strömmen överskrider inställt värde på momentanskyddet, oavsett vilken status ACB har. När MCR är aktiverat, är momentanskyddet aktivt endast när brytaren går till. 

Har ACB löst, låser skyddet brytaren ifrån-läge. Om manöverspänningen förloras, övergår MCR funktionen till INST-funktion.  
18) Underlättar inställning av reläskydd, i kombination med säkringar eller liknade (IEC 60255-3) 
19) Gör det möjligt att välja från vilket håll ACB matas, vid RPT, bakeffektskydd. 
20) Loggar de senaste händelserna av utlösning och larm, orsak, ström och tid visas på LCD. 
21) Testfunktion, som simulerar signaler från/till reläskydd. Används för att testa funkltionerna LTD, STD, INST och GF. 
22) Om manöverspänningen förloras fungerar skyddsfunktionerna, LTD, STD, INST, GF, RPT, NP och NS som vanligt. 
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5-2. Karakteristiker 

5-2-1. L karakteristik för ledningar och allmänt bruk  
Allmän översikt, inställningsmöjligheter, utlösningskurvor på reläskydd AGR-21BL OCR (med L karakteristik), se tabell 20 och Fig. 

34 respektive 36. 

Tabell 20 Inställningsmöjligheter, AGR-21BL OCR (med L karakteristik)  
Inställning Symbol Inställningsområde 

CT nominell primärström [ICT] × (0.5-0.63-0.8-1.0) (A) 
Installerad [ICT] (A) 200 400 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

[ICT] × 0.5 100 200 400 630 800 1000 1250 1600 2000 
[ICT] × 0.63 125 250 500 800 1000 1250 1600 2000 2500 
[ICT] × 0.8 160 320 630 1000 1250 1600 2000 2500 3200 

Nominell ström 2) In Nominell 
ström 
[In] (A) 

[ICT] × 1.0 200 400 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

Märkströminställning  IR [In] × (0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-NON) (A) 4) 
• Löser inte ut om strömmen är < [IR] × 1.05, löser ut om strömmen är > [IR × 1.05 och < [IR] × 1.2 5] 

Tidsinställning tR (0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30) (sek) at 600% of [IR], Tolerans: ±15%, +0.15s –0s 
Termiskt skydd, 
(LT) 3) 

COLD/HOT -  COLD/HOT 6) 

Ströminställning Isd [In] × (1-1.5-2-2.5-3-4-6-8-10-NON) (A), Tolerans: ±15% 4) 
tsd Fördröjningstid (ms.) 50 100 200 400 600 800 

Återställningstid (ms.) 25 75 175 375 575 775 Tidsinställning 
 

Max. total bryttid (ms.) 120 170 270 470 670 870 

Korttidsfördröjt 
kortslutningsskydd 
(ST) 7) 

I2t läge I2t tsd OFF/ON 8) 
Ströminställning Ii [In] × (2-4-6-8-10-12-14-16-NON) (A), Tolerans: ±20% 4) Momentanskydd 

(INST/MCR) INST/MCR -  INST/MCR 

Ströminställning 9) Ig [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A), Tolerans: ±20% 4) 
tg Fördröjningstid (ms.) 100 200 300 500 1000 2000 

Återställningstid (ms.) 75 175 275 475 975 1975 Tidsinställning 
 

Max. total bryttid (ms.) 170 270 370 570 1070 2070 
I2t läge I2t tg OFF/ON 8) 

Jordfelsskydd 
(GF) 

Funktionsläge -  TRIP/AL/OFF 10) 

Ströminställning IN 
[ICT] × (0.4-0.5-0.63-0.8-1.0) 
• Löser inte ut om strömmen är < [IN] × 1.05, löser ut om strömmen är > [IN × 1.05 och < [IN] × 1.2 5] 

Tidsinställning tR Beroende av LTs tidsinställning. Aktiveras vid 600% av [IN]. 
Nolledarskydd 
(NP) ?,3 

HOT/COLD -  Beroende av LTs läge (HOT/COLD). 6) 
Ströminställning INS [In] × (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0) (A), Tolerans: ±10% 
Tidsinställning tNS (0.4-0.8-1.2-1.6-2-2.4-2.8-3.2-3.6-4) (sek) at 150% of [INS], Tolerans: ±20%, +0.15 s –0 s  Fasföljdsskydd 

(NS) ?,11 
Funktionsläge -  TRIP/AL/OFF 10) 
Ströminställning  IREF [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A), Tolerans: ±20%?,4 
Matande sidas, 
jordfelsskydd. 
Ströminstllning 

IREF2 [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.1-1.3-1.5) (A), Tolerans: ±20% 

Tidsinställning -  Momentant 

Jordfelsskydd, 
matande sida av 
ACB (REF) 

Funktionsläge -  TRIP/AL/OFF 10) 
Ströminställning IP1 [In] × (0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0) (A), Tolerans: ±7.5% 
Tidsinställning tP1 (5-10-15-20-40-60-80-120-160-200) (sek) vid > eller lika med [IP1], Tolerans: ±15%, +0.1s –0 s Förlarm (PTA) 
Funktionsläge -  AL/OFF 12) 

1) Understrukna värden visar skyddets fabriksinställning. 
2) En förändring av inställning av nominell ström, ger förändrad inställning även av LT, 

ST, INST, PTA och NS. 
3) Utlösningstiden (t) på LT-skyddet (eller NP-skyddet) kan beräknas enligt formel: 

 
 t = -27.94 × tR × loge { 1 - ( 1.125IR/i )2 } ±15% +0.15 –0 [sek] 

(IR : LT eller NP-skyddets strömsinställning, i: värde på felström, 
tR: Tidsinställning) 

 
4) NON inställning ställer av skyddsfunktionen. Om både det korttidsfördröjda 

kortslutningsskyddet (ST) och Momentanskyddet (INST/MCR) sätts på NON, 
aktiveras ett felsäkert läge: 
• När det korttidsfördröjda kortsltningsskyddet (ST) är satt på NON, aktiveras 

momentantskyddet (INST), med x16, trots att det är ställt på NON eller MCR. 
• När momentanskyddet (INST) är satt på NON eller MCR, aktiveras det 

korttidsfördröjda kortslutningsskyddet (ST), med x10, trots att det är ställt på 
NON. 

5) Inställt strömvärde på reläskyddet (OCR) bestämmer huruvida den ström som mäts 
är en överström eller inte. När strömmen som detekteras av reläskyddet överstiger 
[IR] x 1.05 men inte [IR × 1.2, ska reläskyddet börja räkna tid för att senare lösa ut 
ACB. Om strömmen minskar och är mindre än [IR] x 1.05, nollställs reläskyddets 
tidsräkning. 

6) I HOT-läget, ändras utlösningskurvan och reläskyddet löser ut snabbare, än om 
reläskyddet är inställt på COLD-läge, beroende på hurvida en överlast inträffar, och 
dess grad av last under en viss tid (energimängd). Reläskyddet är fabriksinställt på 
COLD-läge. Se 5-3-6, hur man ställer in reläskyddet i HOT-läget. Om 
manöverspänningen förloras vid HOT-läget, nollställs minnet i reläskyddet. 
Fig. 34 visar utlösningstiderna i COLD- och HOT-läget.  

7) Det korttidsfördröjda kortslutningsskyddet (ST) är överordnad det termiska skyddet 
(LT). Reläskyddet följer ST skyddets tidsinställning även om LT skyddets 
utlösningskurva ger en kortare utlösningstid. 

8) Fig. 35 visar utlösningskarakteristiken för I2 ON och I2 OFF. När I2t är ON, stalls 
reläskyddet in på ett fast värde, 1000% (10x[In] och 100% (1x[In] för jordfelsskyddet. 

9) Jordfelskyddets ströminställning ska inte överskrida 1200A. 
10) "TRIP" betyder att brytaren löser ut och ger signal via driftindikering, "AL" betyder att 

brytaren löser inte ut, men signal ges via driftindikering och "OFF" betyder att brytaren 
inte loser ut och ingen signal ges via driftindikering. 

11) Utlösningstiden (t) för fasföljdskyddet beräknas med följande formel: 
 

t = 1.5 × tNS × INS/i ±20% + 0.15 –0 [sek] 
(INS : Ströminställning på fasföljdskyddetets ströminställning i: värde på överström, tNS: Tidsinställning) 
(INS är fast till In när INS > 3 X In) 

 
12) "AL" betyder att signal ges via driftindikering och "OFF" betyder ingen signal. 

 

1 COLD läge 
2 HOT läge, där överströmmen ligger i storleken av

50%-belastningen  
à Utlösningstid: C :a 80 % jämfört med COLD-läget 
3 HOT läge, där överströmmen ligger i storleken av

75%-belastningen  
à Utlösningstid: C :a 60 % jämfört med COLD-läget 
4 HOT läge, där överströmmen ligger i storleken av

100%-belastningen  
à Utlösningstid: C :a 20 % jämfört med COLD-läget 
 
 

   Fig. 34 COLD och HOT läge 

Fig. 35 I2t karakteristik 
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        Termisk skydd (LT), Korttidsfördröjdt kortslutnings-    Nolledarskydd (NP) 

        skydd (ST), Momentanskydd (INST) och Förlarm (PTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                Fasföljdskydd (NS)       Jordfelskydd (GFT) 

Fig. 36 Utlösningskurvor, Reläskydd AGR-21BL 
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5-2-2. R karakteristik för allmänt bruk 

Allmän översikt, inställningmöjligheter, utlösningskurvor på reläskydd AGR-21BR OCR 
(med R karakteristik), se tabell 21 och 
Fig. 37 till 42. 
Fig. 21 Inställningsmöjligheter AGR-21BR OCR (med R karakteristik) 

Inställning Symbol Inställningsområde 1) 
CT nominell primärström [ICT] × (0.5-0.63-0.8-1.0) (A) 

Installerad [ICT] (A) 200 400 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 
[ICT] × 0.5 100 200 400 630 800 1000 1250 1600 2000 
[ICT] × 0.63 125 250 500 800 1000 1250 1600 2000 2500 
[ICT] × 0.8 160 320 630 1000 1250 1600 2000 2500 3200 

Nominell ström 2) In Nominell 
ström 

[In] 
(A) [ICT] × 1.0 200 400 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

Märkströminställning IR [In] × (0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-NON) (A), Tolerans: ±5% 4) 
Tidsinställning tR (1-2-3-4-5-6.3-6.8-10) (sek) at 300% of [IR], Tolerans: ±20%, +0.15 s –0 s 

Termiskt skydd 
(LT) 3) 

Val av utlösningskurva – SIT: I0.02 t, VIT: I t, EIT: I2 t, 3IT: I3 t, 4IT: I4 t 
Ströminställning Isd [In] × (1-1.5-2-2.5-3-4-6-8-10-NON) (A), Tolerans: ±15% 4) 

tsd Fördröjningstid (ms.) 50 100 200 400 600 800 
Återställningstid (ms.) 25 75 175 375 575 775 Tidsinställning  
Max. total bryttid (ms.) 120 170 270 470 670 870 

Korttidsfördröjt 
kortslutningsskydd 
(ST) 5) 

I2t läge I2t tsd OFF/ON 6) 
Ströminställning Ii [In] × (2-4-6-8-10-12-14-16-NON) (A), Tolerans: ±20% 4) Momentanskydd 

(INST/MCR) INST/MCR – INST/MCR 
Ströminställning 7) Ig [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A), Tolerans: ±20% 4) 

tg Fördröjningstid (ms.) 100 200 300 500 1000 2000 
Återställningstid (ms.) 75 175 275 475 975 1975 Tidsinställning 

 
Max. total bryttid (ms.) 170 270 370 570 1070 2070 

I2t läge I2t tg OFF/ON 6) 

Jordfelsskydd 
(GF) 

Funktionsläge – TRIP/AL/OFF 8) 
Ströminställning IN [ICT] × (0.4-0.5-0.63-0.8-1.0-NON) (A), Tolerans: ±5% Nolledarskydd 

(NP) 3) Tidsinställning tR Beroende av LTs tidsinställning. Aktiveras vid 300% av [IN]. 
Ströminställning INS [In] x (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0) (A), Tolerans: ±10% 
Tidsinställning tNS (0.4-0.8-1.2-1.6-2-2.4-2.8-3.2-3.6-4) (sek) at 150% of [INS], Tolerans: ±20%, +0.15 s –0 s Fasföljdskydd 

(NS) 9) Funktionsläge – TRIP/AL/OFF 8) 
Ströminställning IREF [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A), Tolerans: ±20% 4) 
Matande sida, 
jordfelsskydd. 
Ströminställning 

IREF2 [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.1-1.3-1.5) (A), Tolerans: ±20% 

Tidsinställning – Momentant 

Jordfelsskydd, 
Matande sida av 
ACB (REF) 

Funktionsläge – TRIP/AL/OFF 8) 
Ströminställning IP1 [In] x (0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0) (A), Tolerans: ±7.5% 
Tidsinställning tP1 (5-10-15-20-40-60-80-120-160-200) (sek) > [IP1], Tolerans: ±15%, +0.1s –0 s  Förlarm (PTA) 
Funktionsläge – AL/OFF 10) 

1) Understrukna värden visar fabriksinställning. 
2) En förändring av inställning av nominell ström, ger förändrad inställning även av LT, 

ST, INST, PTA och NS. 
3) Utlösningstiden (t) på LT-skyddet (eller NP-skyddet) kan beräknas enligt formel: 
 

t = 0.2222 × tR/{ (i/IR )0.02 –1 } ±20% +0.15 –0 [sek] (I0.02t utlösningskurva) 
t = 2 × tR/{ ( i/IR ) -1 } ±20% +0.15 –0 [sek] (It utlösningskurva) 
t = 8 × tR/{ ( i/IR )2 -1 } ±20% +0.15 –0 [sek] (I2t utlösningskurva) 
t = 26 × tR/{ ( i/IR )3 -1 } ±20% +0.15 –0 [sek] (I3t utlösningskurva) 
t = 80 × tR/{ ( i/IR )4 -1 } ±20% +0.15 –0 [sek] (I4t utlösningskurva) 
(IR : LT eller NP-skyddets ströminställning, i: väre överström, tR: Tidsinställning) 

 
4) NON inställning ställer av skyddsfunktionen. Om både det korttidsfördröjda kortslutningsskyddet (ST) och Momentanskyddet (INST/MCR) sätts på NON,  

aktiveras ett felsäkert läge: 
• När det korttidsfördröjda kortsltningsskyddet (ST) är satt på NON, aktiveras momentantskyddet (INST), med x16, trots att det är ställt på NON eller MCR. 
• När momentanskyddet (INST) är satt på NON eller MCR, aktiveras det korttidsfördröjda kortslutningsskyddet (ST), med x10, trots att det är ställt på NON. 

5) Det korttidsfördröjda kortslutningsskyddet (ST) är överordnad det termiska skyddet 
(LT). Reläskyddet följer ST skyddets tidsinställning även om LT skyddets 
utlösningskurva ger en kortare utlösningstid. 

6) Fig. 35 visar utlösningskarakteristiken för I2 ON och I2 OFF. När I2t är ON, ställs reläskyddet in på ett fast värde, 1000% (10x[In] och 100% (1x[In] för jordfelsskyddet.  
7) Jordfelskyddets ströminställning ska inte överskrida 1200A. 
8) "TRIP" betyder att brytaren löser ut och ger signal via driftindikering, "AL" betyder att 

brytaren löser inte ut, men signal ges via driftindikering och "OFF" betyder att brytaren 
inte loser ut och ingen signal ges via driftindikering. 

9) Utlösningstiden (t) för fasföljdskyddet beräknas med följande formel: 
 

t = 1.5 × tNS × INS/i ±20% + 0.15 –0 [sek] 
(INS : Ströminställning på fasföljdskyddets ströminställning i: värde på överström, tNS: Tidsinställning) 
(INS är fast till In när INS > 3 X In) 

 
10) "AL" betyder att signal ges via driftindikering och "OFF" betyder ingen signal. 
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   LT, ST, INST och PTA       NP 

Fig. 37 Utlösningskurvor, AGR-21BR OCR (med R karakteristik, vid I0.02t utlösningskurva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   LT, ST, INST och PTA       NP 

Fig. 38 Utlösningskurvor, AGR-21BR OCR (med R karakteristik, vid It utlösningskurva) 
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   LT, ST, INST och PTA      NP  

Fig. 39 Utlösningskurvor, AGR-21BR OCR (med R karakteristik, vid I2t utlösningskurva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      LT, ST, INST och PTA        NP  

Fig. 40 Utlösningskurvor, AGR-21BR OCR (med R karakteristik, vid I3t utlösningskurva) 
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         LT, ST, INST och PTA        NP  

Fig. 41 Utlösningskurvor, AGR-21BR OCR (med R karakteristik, vid I4t utlösningskurva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fasföljdskydd (NS)            Jordfelsskydd (GF) 

Fig. 42 Utlösningskurvor, AGR-21BR OCR  
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5-2-3. S karakteristik för skydd av generatorer 

Allmän översikt, inställningsmöjligheter, utlösningskurvor på reläskydd AGR-21BS/22BS 
OCR (med S karakteristik), se tabell 22 och Fig. 43 repektive 44. 
Fig. 22 Inställningsmöjligheter, AGR-21BS/22BS OCR (med S karakteristik) 

Inställning Symbol Inställningsområde 1) 
Nominell ström 2) In CT nominell primärström [ICT] × (0.5 to 1.0) (A): Kalibrerad på ett fast värde 

Märkströminställning IR [In] × (0.8-1.0-1.05-1.1-1.15-NON) (A), Tolerans: ±5% 4) Termiskt skydd 
(LT) 3) Time setting tR (15-20-25-30-40-50-60) (sek) at 120% of [IR], Tolerans: ±15%, +0.15 s –0 s 

Ströminställning Isd [In] x (2-2.5-2.7-3-3.5-4-4.5-5-NON) (A), Tolerans: ±10% 4) 
tsd Fördröjningstid (ms.) 100 200 300 400 600 800 

Återställningstid (ms.) 75 175 275 375 575 775 Tidsinställning 6) – 
Max. total bryttid (ms.) 170 270 370 470 670 870 

Korttidsfördröjt 
kortslutningsskydd 
(ST) 5) 

I2t läge I2t tsd OFF/ON 7) 
Ströminställning Ii [In] × (2-4-6-8-10-12-14-16-NON) (A), Tolerans: ±20% 4) Momentanskydd 

(INST/MCR) INST/MCR  INST/MCR 
Effektinställning PR [Pn] × (0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.1-NON) (kW), Tolerans: +0% -20% 4) 
Tidsinställning – (2.5-5-7.5-10-12.5-15-17.5-20) (sek) at 100% of [PR], Tolerans: ±20% 
Strömriktning – NOR/REV 9) 

Bakeffektskydd  
(RPT) 8) 

Funktionsläge – TRIP/AL/OFF 10) 
Temperaturinställning – 155°C 
Tidsinställning – Instantaneous 

Övervakning 
kontakttemperatur 
(OH) Funktionsläge – TRIP/AL/OFF 10) 

Ströminställning – ST-skyddet och/eller GF-skyddet ströminställning Zonselektivitet (Z) 
11) Tidsinställning – 50 ms. Eller mindre 

Ströminställning IP1 [In] × (0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-1.05) (A) , Tolerans: ±5% 
Tidsinställning tP1 (10-15-20-25-30) (sek) at 120% av [IP1], Tolerans: ±15%, +0.1s –0 s Förlarm (PTA) 
Funktionsläge – AL/OFF 12) 
Ströminställning IP2 [In] × (0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-1.05) (A), Tolerans: ±5% 
Tidsinställning tP2 (1.5 x tP1) (sek) vid 120% av [IP2], Tolerans: ±15%, +0.1s –0 s Förlarm (PTA2) 
Funktionsläge – AL/OFF 12) 
Spänningsinställning – [Vn] × (0.4-0.6-0.8) (V), Tolerans: ±5% 
Tidsinställning – (0.1-0.5-1-2-5-10-15-20-30-36) (sek) vid inställd spänningsnivå eller mindre, Tolerans: +0.15 s –0.025 s  
Spänningsnivå för 
återställning av larm 15) 

– [VC] x (0.8-0.85-0.9-0.95) (V), Tolerans: ±5% 
Underspännings-
larm 13) 14) 

Funktionsläge – AL/OFF 12) 
1) Understrukna värden visar skyddets fabriksinställning. 
2) Kan inte ändras av änvändare 
3) Utlösningstid (t) på det LT-skyddet (eller PTA) kan beräknas enligt formel: 
 

t = 1.44 × tR × ( IR/i )2  ±15% +0.15 –0 [sek] 
(IR : LT eller PTA ströminställning, i: värde på överströmmen,  
tR: Tidsinställning) 

 
4) NON inställning ställer av skyddsfunktionen. Om både det korttidsfördröjda 

kortslutningsskyddet (ST) och Momentanskyddet (INST/MCR) sätts på NON,  
aktiveras ett felsäkert läge: 
• När det korttidsfördröjda kortsltningsskyddet (ST) är satt på NON, aktiveras 
 momentantskyddet (INST), med x16, trots att det är ställt på NON eller MCR. 
• När momentanskyddet (INST) är satt på NON eller MCR, aktiveras det korttids- 
 fördröjda kortslutningsskyddet (ST), med x10, trots att det är ställt på NON. 

5) Det korttidsfördröjda kortslutningsskyddet (ST) är överordnad det termiska skyddet 
(LT). Reläskyddet följer ST skyddets tidsinställning även om LT skyddets 
utlösningskurva ger en kortare utlösningstid. 

6) Om DC24V zoneselektivitet spänning, mellan ansl. 33 och ansl, 34 är den maximala 
utlösningstiden 50 ms, oavsett tidsinställningar. 

7) Fig. 43 visar utlösningskarakteristik vid I2t ON och I2t OFF. När I2t är ON, ställs 
reläskyddet in på ett fast värde, 500% (5x[In]  

8) Utlösningstiden (t) på bakeffektskyddet kan beräknas enligt formel: 
 

t = 0.111 × tRP/ { ( P/0.9PR ) -1 }  ±20 [sek] 
(PR: Effektinställning på bakeffektskyddet, P: värde bakeffekt,  
tRP: Tidsinställning) 

 
9) Välj NOR när brytaren matas från ovansidan och REV när den matas från nedsidan. (Se 5-3-4). 
10) "TRIP" betyder att brytaren löser ut och ger signal via driftindikering, "AL" betyder att brytaren löser inte ut, men signal ges via driftindikering och "OFF" betyder att brytaren inte 

loser ut och ingen signal ges via driftindikering. 
11) Är endast aktiverad när felet är inom den zon som täcks av brytaren.  
12) "AL" betyder att signal ges via driftindikering och "OFF" betyder ingen signal. 
13) Ger en indikering och signal via reläkontakt när huvudspänningen sjunker under inställt värde eller låg längre tid än vad som är inställt på tidsinställningen. Larmet återställs när 

huvudspänningen återkommer till inställd spänningsnivå eller högre. 
14) När denna funktion används, tillsammans med en underspänningsutlösare (UVT), ett larm kan uppkomma efter utlösning av brytaren, beroende på spänningsinställningen. 
15) Underspänningslarmet fungerar inte om nominella huvudspänningen är lägre än inställd spänningsnivå för återställning av larm. 
 

 

Fig. 43 I2t Karakteristik 
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LT, ST, INST och PTA     Bakeffektskydd, RPT 

Fig. 44 Utlösningskurvor AGR-21BS/22BS OCR (med S karakteristik) 
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5-3. Visning mätvärden och inställning av reläskydd. 

 CAUTION 
l Inställning av reläskydd (OCR) ska utföras av kompetent personal.   

 
Följande beskriver hur mätvärden visas och man ställer in reläskyddet. 

 

5-3-1. Allmänt 

1)  För att öppna OCR-skyddet, tryck den högra sidan av OCR-skyddet till vänster, se Fig. 45. Om OCR-skyddet är låst med hånglås, 

tag bort hänglåset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 OCR skydd 

 

2)  Kontrollera att manöverspänning är ansluten. Manöverspänning erfordras för displayen ska fungera. 

3)  MENU-, SET-, navigerings- och ENT-knapparna används för sköta LCD skärmen. Fig. 46 visar en generell vy av reläskyddet. 

 

 

 

Knappsymboler och deras funktion 

: Tryck in SET knappen med ett spetsigt verktyg, 

likt spetsen av en penna. 

: Tryck på MENU knappen. 

: Tryck på övre delen av navigeringsknappen. 

: Tryck på nedre delen av navigeringsknappen. 

: Tryck på högra delen av navigeringsknappen. 

: Tryck på vänstra delen av navigeringsknappen. 

: Tryck på ENT knappen. 

 Knappsymbolerna används i Fig. 47 – 54. 

 

 

 

Fig. 46 OCR allmän vy ( AGR-21BL-PG) 

 

4)  Innan ändring av inställningarna på reläskyddet, slå ifrån ACB och lås OFF knappen för att förhindra ACB att gå till oplannerat. 

Lås upp OFF knappen efter inställning av reläskyddet är klart. 

5) Stäng OCR skyddet. 

6)  Efter att ändringarna är gjorda, rekommenderar vi att inställda  värden kontrolleras med relätestenhet, typ ANU-1 OCR checker 

(tillval). 

OCR skydd 

Hake 

 

 

Frontkåpa 

  Full LCD skärm   
 
Navigeringsknapp 

ENT knapp 

 

CT Nominell primärström 

Märkström 
(Fabrikinställd) 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 0 %? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? , ? ? 2 5 ? ,
? ? 5 5 %R H ? ? ? ?
? ? , ? 5 .7 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? , O C R ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? O C R ?
? ? ? ? ? ? ? , ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

LCD 

MENU knapp 

SET knapp 
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5-3-2. Tillgängliga skärmvyer 

AGR-21B/22B OCR har sex olika skärmvyer tillgängliga, enligt Fig. 21 nedan. Tryck på MENU knappen för att komma till nästa 

skärmvy. 

 

 

l Skärmvy för visning (MONI): Se 5-3-3. 

Det är den första skämvyn som visas när manöverspänningen ansluts. Olika mätvärden kan visas på 

denna på denna skärmvy. 

 

 

l Skärmvy för inställning (SETUP): Se 5-3-4. 

Denna skärmvy används när man ställer in märkspänning, CT nominella primärström eller andra 

specifikationer och inställningar. 

 

 

l Skärmvy för återställning (RESET): Se 5-3-5. 

Denna skärmvy används när man återställer uppmätt max. ström och loggen för utlöst ACB/larm. 

 

 

 

l Skärmvy 1 för inställning av reläskydd (SET1): Se 5-3-6. 

Denna skärmvy används att visa och inställning av det termiska skyddet (LT), korttidsfördröjda 

kortslutningsskyddet (ST), momentanskyddet (INST) och jordfelskyddet (GF). 

 

 

l Skärmvy 2 för inställning av reläskydd (SET2): Se 5-3-7. 

Denna skärmvy används att visa och inställning övriga skydds och larmfunkter. 

 

 

l Skärmvy för underhåll (MAINTE): Se 5-3-8. 

Denna skärmvy används att visa loggen av utlöst ACB och larm. 

l Skärmvy för test (MAINTE): Se 5-4. 

Denna skärmvy används för att testa LT-, ST-, INST- och GF-skydden. 

 

Fig. 47 Tillgängliga skärmvyer 
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5-3-3. Skärmvyer för visning 

Fig. 48 visar hur man navigerar i skärmvyerna och tabell 23 klargör vilken information som 
kan visas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 Navigering i skärmvyerna för visning 

 

Table 23 Skärmvyer för visning 
No. Mätvärden som visas *1 Beskrivning Tolerans 
1) Max. fasström (momentanvärde) Visas initialt 
2) L1-fasström (momentanvärde) – 
3) L2-fasström (momentanvärde) – 
4) L3-fasström (momentanvärde) – 
5) Nolledarström (momentanvärde) Visas när brytaren är 4-polig 

6) Jordfelström (momentanvärde) Visas endast när brytaren är utrustad med 
jordfelsskydd. 

7) Fasström vid negativ fasföljd (momentanvärde) Visas endast när brytaren är utrustad med 
fasföljdskydd 

8) Max. fasström – 

För AGR-21B OCR: 
±2.5% av CT nominell primärström [ICT] 
Visar "0" när < 2.5% av CT nominell primärström [ICT]. 
 
För AGR-22B OCR: 
±1.5% av CT nominell primärström [ICT] 
Visar "0" när < 1.5% av CT nominell primärström [ICT]. 
 

9) (skärmvy inställning)  Se 5-3-4. – 
*1 Om inga värden hittas för ett mätvärde, visas inte aktuell skärmvy. 

 

 
8) 

 
1)       9) 
 

 

 

 

 

 
 2)       3)        4)       5)        6)       7) 
 
 
                                                 2) 
 
 

 
 8) 
 

 

 

 

 
1) 
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5-3-4. Skärmvy för inställning av reläskydd 

Fig. 49 visar hur man navigerar skärmvyerna när man ställer in reläskyddet och tabell 24 
klargör vilken information som kan visas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 49-1 Skärmvyer för inställning av reläskydd 

 
 1)       21) 
 

 

 

 

 

 
 2)        3)       4)       5)       6) 
 
 

7)   14) 
 
 

 
 7)        8) 
 
 

 2) 
 
 

 

 
 9)       10) 
 
 

9)   2) 
 
 

 

 
 11)       12)       13) 
 
 

? ,11 
 
 

 
 

17) – 19) (från förra sidan) 
 

17) (till nästa sida) 
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     Ändringläge för inställning 
l Andra inställnings- 
  Värden kan ändras på 

samma sätt på resp. 
skärmvy. 

 

: Blinkar 

 

Fig. 49-2 Skärmvyer för inställning av reläskydd 

 

Tabell 24 Skärmvyer för inställning av reläskydd 

Pos. Inställningsvärden *1 Ändring av 
inställning Inställningsområde/Anmärkningar *2 

1) (Skärmvy för visning) – Se 5-3-3. 
2) Huvudmärkspänning Ej möjligt Fast *3 
3) CT nominell primärström Ej möjligt Fast *3 
4) Huvudmärkeffekt Ej möjligt Bestämd (beräknad av huvudmärströmmen och den nominella strömmen [In]) 
5) Utlösning/larm inställningsnivåer Möjlig % - AV (%: Procent av inställningsreferens, AV: Aktuell ström (A) / spänning (V) / effekt (kW) värde) 
6) Antal poler Ej möjligt Fast *3 
7) PT (potentialtransformator) primärström Ej möjligt Fast (visas endast när brytaren är utrustad med bakeffektskydd och när huvudspänningen överskrider 250V) *3 

8) PT (potentialtransformator) 
sekundärström Ej möjligt Fast (visas endast när brytaren är utrustad med bakeffektskydd och när huvudspänningen överskrider 250V) *3 

9) Polaritet Möjlig NOR-REV (NOR: Normal anslutning, REV: omvänd anslutning)  
Välj NOR när brytaren matas uppifrån och REV när den matas underifrån. 

10) Fasföljd Möjlig 123-321 (123 betyder L1, L2. L3 och 321 ger L3, L2, L1 från vänster till höger, sett framifrån.) 
11) Kommunikationsadress Möjlig 01-02-…-31 (31 adresser) *4 *5 
12) Kommunikationshastighet Möjlig 4800/9600/19200 baud 
13) Paritet Möjlig EVE-ODD-NON  
14) Ströminställning, L1-fas Möjlig 97-98-99-100-101-102-103(%) *6 *7 
15) Ströminställning, L2-fas Möjlig 97-98-99-100-101-102-103(%) *6 *7 
16) Ströminställning, L3-fas Möjlig 97-98-99-100-101-102-103(%) *6 *7 
17) Ströminställning, nollan Möjlig 97-98-99-100-101-102-103 (%) ( På den 4:de pollen om brytaren har nolledarskydd eller jordfelsskydd.) *6 *7 
18) Justering av inställning i läget "Start" – Tryck ENTER för att komma till denna skärmvy från skärmvyn för inställningar. Värdet som kan ändras blinkar. 

För att avsluta denna skärmvy, tryck på högra eller vänstra delen av navigeringsknappen. 

19) Justering av inställning i läget  
"Setting change" – Tryck på den over eller nedre delen av navigeringsknappen, för att ändra inställningsvärde. För att avsluta denna 

skärmvy utan att spara några inställningar, tryck på högra eller vänstra delen av navigeringsknappen. 

20) Justering av inställning i läget  
"Save change" – 

Tryck ENTER för att komma till denna skärmvy från skärmvy för inställning 19) "SURE" kommer att blinka. För 
att spara ändringar, tryck SET. Skärmvyn ändras till skärmvyn för återställning. . För att avsluta denna skärmvy 
utan att spara några inställningar, tryck på högra eller vänstra delen av navigeringsknappen. 

21) (Skärmvy för återställning) – Se 5-3-5. 
 
*1 Om inga värden hittas för ett mätvärde, visas inte aktuell skärmvy. 
*2  Understrukna värden visar skyddets fabriksinställning. 
*3  Fabriksinställt enligt Er order. 
*4  Inställningspocedur är till vissa delar anorlunda från 18) och 20). Tryck ENT medan skärmvy 11) visas. Kommunikations adressen (ten’s digit) börjar blinka. Använd den over 

eller undre delen på navigeringsknappen för ändra adressen. Efter ändring av adressen, tryck ENT igen. Enhetens kommunikationsadress börjar blinka. Använd den over eller 
undre delen på navigeringsknappen för ändra adressen. Efter ändring av adressen, tryck ENT. "SURE" börjar blinka. Var god se beskrivning av skärmvy 20). 

*5  Andra kommunikationsadresser än 01 till 31 kan inte specificeras. Vid försök att specificera annat, kommer skärmvy 11) visas. 
*6  Fabriksinställt före leverans. 
*7  Dessa skärmvyer är till för att göra korregeringsinställningar för att undvika skillnader i mätvärden. Inställningarna har ingen inverkan på strömvärden för utlösnings/larm. 

 
11) (till föregående sida) 

 
11) – 13) (från föregående sida) 

 
 
 14)       15)       16)       17) 
 
 

14)   2) 
 
 

 

 Tag bort           Spara ändringar 
 

 18)        19)       20) 
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5-3-5. Skärmvy för återställning 

Fig. 50 visar hur man navigerar i återställningsmenyn och tabell 25 listar värden som kan återställas på denna skärmvy. När ett värde 

återställs, medan larmkontakten är indikerar, återställs även denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Återställningsläge 
l Andra inmställningar 

kan återställas på samma 
sätt på respektive  
skärmvy. 

 
 : Blinkar 

 
Fig. 50 Navigering i återställningmenyn. 

 

Tabell 25 Återställningsvyn 
No. Värden på skärmvy Beskrivning 
1) (Skärmvy) Se 5-3-3. 
2) Logg för utlösningar Tillåter återställning av logg för utlösningar (orsak för utlösning, utlösningsström och utlösningstid). 
3) Logg för larmer Tillåter återställning av logg för larmer (orsak för larm, felström samt larmtid.) 
4) Max fasström Tillåter återställning  av max fasström t (se Fig. 48 8)). 

5) Återställninsläge "Start" Tryck ENTER för att komma till denna skärmvy från en återställningsvy. "NO" blinkar. För att avsluta denna skärmvy, tryck 
vänster eller höger på navigeringsknappen.  

6) Återställninsläge "YES" Tryck upp eller ned på navigeringsknappen och skärmen visar "YES". För att avsluta denna skärmvy utan att återställa några 
värden, tryck på höger eller vänster på navigeringsknappen. 

7) Återställninsläge "Clear" 
Denna skärmvy visas när ENTER knappen är intryckt medan "YES" visas. "SURE blinkar. För att återställa ett värde, tryck 
på SET. Skärmvyn avslutas och inställningsvyn 1 visas. För att avsluta denna skärmvy utan att några värden återställs, tryck 
på höger eller vänster på navigeringsknappen.  

8) (Inställning 1 skärmvy) Se 5-3-6. 

 

 
1)       8) 
 

 

 

 

× 2 
 
2)       3)       4) 
 
 

2) 

 

 

Cancel           Clear 
 

5)       6)       7) 
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5-3-6. Inställningsvy 1 

Fig. 51 visar hur man navigerar i inställningsmenyn 1 och tabell 26 listar de värden som kan visas eller ändras på denna skärmvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställningsläge 
l Andra inställningar kan 

ändras på samma sätt  
i respektive skärmvy. 

    
 
         Blinkar 

Fig. 51 Navigering i inställningsmenyn 

 
1)       16)               2)’ 
 

 

 

 

× 3 
 
2) 
 
 

11) 

 

 

 
3)        4)        5)       6)       7) 
 
 

3) 
 
 

 

 
 8)       9)        10) 
 
 

8) 

 

 

 
 
 11)       12) 
 
 

11)   2) 
 
 

 

Anulera            Spara ändring (Save changes) 
 

13)       14)       15) 
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Tabell 26 Inställningsskärmvyer 1 
No. Värden på skärmvy *1 Inställningsområden/Anmärkningar *2 *3 
1) (Skärmvy) Se 5-3-3. 
2) Märkström (L/R karakteristik) [ICT] × (0.5-0.63-0.8-1.0) (A) 
2)’ Märkström (S karakteristik) [ICT] × (0.5 to 1.0) (A): Fixerad till en punkt I spannet av 1A 
3) Terniska skyddets utlösningskurva. SIT-VIT-EIT-3IT-4IT (SIT: I0.02 t, VIT: I t, EIT: I2 t, 3IT: I3 t, 4IT: I4 t) *4 

4) Termiska skyddets inställningsvärde L/R karakteristik: [In] × (0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-NON) (A) 
S karakteristik: [In] × (0.8-1.05-1.1-1.15-NON) (A) 

5) Termiska skyddets tidsfördröjning 
L karakteristik: 0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30 (sek) 
R karakteristik: 1-2-3-4-5-6.3-6.8-10 (sek) 
S karakteristik: 15-20-25-30-40-50-60 (sek) 

6) Termiska skyddets utlösningsläge 
HOT/COLD COLD/HOT 

7) N-ledareskyddets inställningsvärde [ICT] × (0.4-0.5-0.63-0.8-1.0) (A) 

8) Korttidsfördröjda kortslutningsskyddets 
inställningsvärde 

L/R karakteristik: [In] x (1-1.5-2-2.5-3-4-6-8-10-NON) (A) 
S karakteristik: [In] x (2-2.5-2.7-3-3.5-4-4.5-5-NON) (A) 

9) Korttidsfördröjda kortslutningsskyddets 
tidsfördröjning 

L/R karakteristik: 0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8 (sek) 
S karakteristik: 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8 (sek) 

10) Korttidsfördöjningens I2t rampfunktion OFF/ON 
11) Momentanskyddets inställningsvärde [In] x (2-4-6-8-10-12-14-16-NON) (A) 
12) Momentanskyddet, typ INST/MCR INST/MCR 

13) Inställningsläge "Start" Tryck ENTER för komma till denna skärmvy från inställningsvyn 1. Värdet som kan ändras blinker. För att avsluta denna 
skärmvy, tryck höger eller vänster på navigeringsknappen. 

14) Inställningsläge "Setting change" Tryck upp eller ned på navigeringsknappen för att ändra inställningsvärdet. För att avsluta denna skärmvy utan att ändra några 
värden, tryck höger eller vänster på navigeringsknappen. 

15) Inställningsläge "Save change" 
Tryck ENTER för att komma till denna skärm medan skärmvyn 14) visas, ”SURE"blinkar. För att spara ändringarna, tryck på 
SET. Skärmvyn kommer att avslutas och gå till inställningsvyn 2. För att avsluta denna skärmvy utan att ändra dess värden, 
tryck höger eller vänster på navigeringsknappen.  

16) (Inställningsvy 2) Se 5-3-7. 
*1 Om inga värden hittas för en funktion, skippas korresponderande skärmvy. 
*2 Understrukna värden indikerar fabriksinsällning. 
*3 Denna tabell visar procent av inställningar. För AV (se 5-3-4), strömvärde indikeras i A (Ampere). 
*4 Frabiksinställt, enligt Er order. 
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5-3-7. Inställningsvy 2 

Fig. 52 visar hur man navigerar i inställningsmeny 2 och tabell 27 listar vilka värden som kan visas eller ändras på denna skärmvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52-1 Navigering i inställningsmenyn 2 

 
 1)       31) 
 

 

 

 

× 4 

 
2)       3)       4)       5) 
 
 

2)   26) (till nästa sida) 
 
 

 

 
6)       7)       8)       9) 
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10)       11)       12)       13) 
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14)       15)       16) 
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17) – 19) (från nästa sida) 

 
17) (till nästa sida) 
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Inställningsläge 
l Andra inställningar kan 

ändras på samma sätt  
i respektive skärmvy. 

 
 

: Blinkar 

 

Fig. 52-2 Navigering i inställningsmenyn 2 

 
14) (till föregående sida) 

 
14) – 16) (från föregående sida) 

 
 
17)       18)       19) 
 
 

17) 
 
 

 

 
20)       21)       22) 
 
 

20) 
 
 

 

 
23)       24)       25) 
 
 

23) 

 

 

 
 
26)       27) 
 
 

26) 

 

 

 
2) – 5) (från föregående sida) 

 
? ,2 (till föregående sida) 

 
Anulera           Spara ändringar (Save change) 

 
28)       29)       30) 
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Tabell 27 Inställningsskärmvyer 2 
No. Värden på skärmvy *1 Inställningsområde/Anmärkning *2 *3 
1) (Skärmvy) Se 5-3-3. 
2) Jordfelsskyddets utlösningsfunktion TRIP/AL/OFF 
3) Jordfelsskyddets inställningsvärde [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A) 
4) Jordfelsskyddets tidsfördröjning 0.1-0.2-0.3-0.5-1-2 (sec) 
5) Jordfelsskyddets I2t rampfunktion OFF/ON 
6) Jordfelsskyddets funktion, matningssida  TRIP/AL/OFF 

7) Jordfelsskyddets inställningsvärde, 
matningssida [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A) 

8) Jordfelsskyddets bias värde, matningssida [ICT] × (0.1-0.3-0.5-0.7-0.9-1.1-1.3-1.5) (A) *4 
9) Jordfelsskyddets bias gräns, matningssida 100% (fast) *4 

10) Underspänningsskyddets utlösningsfunktion AL/OFF 

11) Underspänningsskyddets 
återställningsvärde. [Vn] × (0.8-0.85-0.9-0.95) (V) 

12) Underspänningsskyddets inställningsvärde [Vn] × (0.4-0.6-0.8) (V) 
13) Underspänningsskyddets fördröjningstid 0.1-0.5-1-2-5-10-15-20-30-36 (sek) 
14) Bakeffektskyddets utlösningsfunktion TRIP/AL/OFF 
15) Bakeffektskyddets inställningsvärde [Pn] × (0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.1-NON) (kW) 
16) Bakeffektskyddets fördröjningstid 2.5-5-7.5-10-12.5-15-17.5-20 (sek) 
17) Fasföljdskyddets utlösningsfunktion TRIP/AL/OFF 
18) Fasföljdskyddets inställningsvärde [In] × (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0) (A) 
19) Fasföljdskyddets fördröjningstid 0.4-0.8-1.2-1.6-2-2.4-2.8-3.2-3.6-4 (sek) 
20) Förlarmets funktion AL/OFF 

21) Förlarmets inställningsvärde L/R karakteristik: [In] × (0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0) (A) 
S karakteristik: [In] × (0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-1.05) (A) 

22) Förlarmets fördröjningstid L/R characteristic: 5-10-15-20-40-60-80-120-160-200) (sek) 
S characteristic: 10-15-20-25-30 (sek) 

23) Förlarm 2 funktion AL/OFF 
24) Förlarm 2 inställningsvärde [In] × (0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-1.05) (A) 
25) Förlarm 2 fördröjningstid 1.5× tP1 (sek) (bestäms av automatisk beräkning)  

26) Temperaturövervakning av huvudkontakter, 
funktion TRIP/AL/OFF 

27) Temperaturövervakning av huvudkontakter, 
inställningsvärde 155°C (fast) 

28) Inställningsläge "Start" Tryck ENTER för att komma till denna skärmvy från inställningsvy 2. Värdet som kan ändras blinkar. För att avsluta denna 
skärmvy, tryck höger eller vänster på navigeringsknappen. 

29) Inställningsläge "Setting change" Tryck upp eller ned på navigeringsknappen för att ändra inställningsvärdet. För att avsluta denna skärmvy utan att ändra 
några värden, tryck höger eller vänster på navigeringsknappen. 

30) Inställningsläge "Save change" 
Tryck ENTER för att komma till denna skärmvy från skärmvy 29). "SURE" blinkar. För att spara ändringarna, tryck på SET. 
Skärmvyn kommer att avslutas och gå till inställningsvyn 2. För att avsluta denna skärmvy utan att ändra dess värden, 
tryck höger eller vänster på navigeringsknappen. 

31) (Skärmvy för underhåll) Se 5-3-8 och 5-4. 
 
*1 Om inga värden hittas för en funktion, skippas korresponderande skärmvy. 
*2 Understrukna värden indikerar fabriksinsällning. 
*3 Denna tabell visar procent av inställt värde. För AV (see 5-3-4),strömvärde indikeras I A (Ampere), V (Volt), eller kW (kilowatt). 
*4 På matningssidans jordfelsskydd bias ström och bias gräns är koofienter för dess anspänning. Anledning är att matningssidans jordfelskyddets funktion ger en aritmetrisk 

operation, genom att använda skillnaden mellan strömtransformatorer med olika karakteristiker. Felaktigheter i mätning av matningssidan blir betydande när en stor ström går 
genom ACBn. "Påfrestning" är för att öka jordfelsskyddets inställningsvärde på matningssidan vid ökad ström genom ACBn, detta förhindrar felaktig funktion orsakade av 
dessa fel. Beskrivningen nedan visar förhållandet mellan strömmen som går genom ACBn och jordfelsskyddets inställningsvärde på matningssidan, under ”anspänning”. 

 
När ( i + iREFCT ) / 2 ≤ IREF2; 
IREFNOW = IREF 
När ( i + iREFCT ) / 2 > IREF2; 
IREFNOW = IREF [ 1 + a { ( i + iREFCT ) / 2 IREF2 - 1 } ] 
 (IREF: Jordfelsskyddets inställningsvärde på matningssidan, IREF2: Jordfelsskyddets bias ström på matningssidan, a: Jordfelsskyddets bias 

gräns på matningssidan, i: Max. fasström (aktuellt värde), iREFCT: Jordfelssströmmen på matningssidan, IREFNOW: Jordfelsskyddets 
inställningsvärde, på matningssidan, beräknat genom koofienterna vid anspänning. 

 
Ex.: När ( i + iREF ) / 2 = 5 × IREF2 och andra inställnings förblir förinställda; 

IREFNOW = IREF [ 1 + 1 × { 5 × IREF2 / IREF2 - 1 } ] = IREF [ 1 + 1× { 5 - 1 } ] = 5 × IREF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53 Förhållandet mellan strömmen som går genom ACBn och jordfelsskyddet inställningsvärde på 

matningssidan under ”anspänning” 

 

IREF2(

?

IREF 
(7)) 

IREFNO

(I+IREFCT)/2 

a × IREF/IREF2 
(=9)×7)/8)) 
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5-3-8. Skärmvy för underhåll 
Fig. 53 visar hur navigerar i underhållsvyn och tabell 28 listar de värden som kan visas på denna skärmvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54 Skärmvy för underhåll 

 

Table 28 Underhållsskärmvyer 
No. Värden på skärmvy *1 Beskrivning 
1) (Skärmvy) Se 5-3-3. 
2) (Underhållsvy) – 
3) Logg utlösningar (värde av felström) Orsak för utlösning och värde på felström 
4) Logg utlösningar (utlösningstid) Orsak för utlösning och utlösningstid 
5) Logg larmer (strömvärde vid larm) Larmorsak och strömvärde vid larm 
6) Logg larmer (tidsvärde vid larm) Larmorsak och tidsvärde vid larm 
7) (Skärmvy) Se 5-3-3. 

 
*1 Om inga värden hittas för en funktion, skippas korresponderande skärmvy. 
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 5)       6) 
 
 

 5)   2) 
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5-4. Reläskydd (OCR) funktionskontroll 
 VARNING 

l OCR funktionskontroll och inställning ska utföras av utbildad personal. 
l Efter avslutad funktionskontroll av OCR, säkerställ att inställningsvärderna är står på ursprungsvärderna. Om inte, kan det 

orsaka brand eller överhettning.   

 

Följ denna procedure för att utföra funktionskontrollen av OCR. 
1)  Slå ifrån ACB och manövrera brytarkroppen till TEST läget. 

2)  Skriv av samtliga inställda värden. 

3)  Ändra inställningarna inför funktionskontrollen, enligt tabell 29 nedan. 

Table 29 Ändring av inställningsvärden  
Test *1 Output signal value Setting to be changed 

L karakteristik: [IR] × 6 Non 
R karakteristik: [IR] × 3 Non 

Termiska skyddet 
”Long time delay trip” 

S karakteristik: [IR] × 1.2 Non 
Korttidsfördröjda kortslutningsskyddet 
”Short time delay trip” [Isd] × 1.2 [Ii] >[Isd] × 1.5, Korttidsfördröjda kortslutningsskyddets rampfunktion, I2t : OFF 

Momentanskyddet ”Instantaneous trip” Läge: INST 
MCR 

[Ii] × 1.2 
Läge: MCR 

Jordfelsskyddet ”Ground fault trip” [Ig] × 1.5 Jordfelsskyddets rampfunktion, I2t : OFF 
 
*1  Genom att sätta en skyddsfunktion i NON, blockeras denna skyddsfunktion. 

 
4)  För att kontrollera ACB tillsammans med OCR, slå till ACB före anslutning av testsignal. Vid kontroll av MCR funktionen, slå 

till ACB inom 0.3 sek. efter att testsignalen ansluts. 

5)  Följ anvisningarna, beskrivna i Fig. 54 och tabell 30 för att kontrollera OCR normala funktion. (I NTR läge, manövreras inte 

ACB, utlösningarna/larmer sparas inte i loggen och reläkontakterna ger inga signaler.) 
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Fig. 55 OCR funktionskontroll navigering 

 

Tabell 30 OCR funktionskontroll, skärmvyer 
No. Värden på skärmvy *1 Beskrivning 
1) (Skärmvy) See 5-3-3. 
2) (Funktionskontroll startmeny) – 
3) Termiska sktyddet ”Long time delay trip” "LT" blinkar. *2 *3 

4) Korttidsfördröjda kortslutningsskyddet  
”Short time delay trip” "ST" blinkar. 

5) Momentanskyddet ”Instantaneous trip” "INST" blinkar. 
6) Jordfelsskyddet ”Ground fault trip” "GF" blinkar. 
7) OCR + ACB kontroll "TRIP" blinkar.  
8) OCR kontroll "NTR" blinkar.  
9) Indikation under test *4 Tryck SET medan skärmvy 7) eller 8) visas som ger en testsignal. 

10) Logg utlösningar (värde av felström ) Orsak för utlösning och värde av felström indikeras. 
11) Logg utlösningar (utlösningstid ) Orsak för utlösning och utlösningstiden indikeras. 

 
*1 Om inga värden hittas för en funktion, skippas korresponderande skärmvy. 
*2 När “long time delay trip” funktionen är vald, blockeras “short time delay trip” och “instantaneous trip” funkt och kan inet användas.  Förlarmfunktion kan användas. 
*3 Även när HOT läget är valt, utförs funktionskontrollen i COLD läget (Accumullerade strömvärden innan test, återställs till noll innan start av test.) 
*4 Endast när ”long time delay trip” funktionen testas, anges storleken av testsignal och "TRIP" blinkar. För andra funktionstester, gäller skärmvy 7) eller 8). 

 

 
             6)         8)                  11) 
 
 1)         3)          7)         9)        10) 
 
 
                                                 2) 
 
 

× 5 
 
 2)          4)          8)            2)     11) 
 

 

 

 

 
 
           5)             7)                  10) 
 

 

 

 

 
 
          6)       
 

 

 

 

 
3) 
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5-5. Driftindikering och indikering vid återställning 
Reläskyddet indikerar utlösningar/larm händelser på displayen och ger signal via repektive reläkontakt, enligt tabell 31. Tryck höger 
eller vänster på navigeringsknappen för ändra displayen från "trip/alarm cause" / "fault current/voltage/power" till "operating time" 
(om aktuellt). Genom att trycka på MENU knappen återgår displayen till föregående skärmvy. (Händelser sparade i loggen kan alltid 
visas på underhållsvyn. Se 5.3.8). För att återställa reläkontakt och behålla händelsen i loggen, bryt manöverspänningen till 
reläskyddet. (Fig. 15 01, 11, 21) minst i 1 sek. För att ta bort händelser i loggen och återställa reläkontakt, följ anvisningarna enligt 
5.3.5 "Återställningsvy". 
Tabell 31-1 Driftindikering 1 

LCD Reläkontakter 
Visar Visar 

Drift 
Normal 

drift 
När felström har 

indikeras 

När aktiverad 
(tryck höger eller vänster på 

navigeringsknappen, för skärmnavigering) 

Efter att 
manöversp
änningen 

har brutits i 
minst 1 

sek. 

Terminal 
Nr. 

Se Fig. 15 
Normal 

drift 

När 
aktiverad 

 

Efter att 
manöversp
änningen 

har brutits i 
minst 1 

sek. M
an

öv
er

sp
än

ni
ng

 

Termiskt skydd 
Long time delay trip(LT) 
Nolledarskydd 
N-phase protection(NP) 

   

5) –15) ON 2) 

Korttidsfördröjt 
kortslutningsskydd 
Short time delay trip 
(ST) 

– 

  

Momentanskydd 
Instantaneous trip 
(INST/MCR) 

–   

?,3 

5) – 25) ON 2) 

Jordfelsskydd 
Ground fault trip 
(GF) 

– 

  

5) – 16) ON 

Bakeffektskydd 
Reverse power trip 
(RPT) 

   

5) – 16) ON 2) 

Fasföljdsskydd 
Negative-phase 
sequence protection  
(NS) 

   

5) – 17) ON 

Jordfelsskydd, 
matningssida 
Line side ground fault 
protection 
(REF) 

Normal 
indikeri

ng 

– 

 

Normal 
indikering 

1) 

5) – 17) 

OFF 

ON 

OFF 

R
eq

ui
re

d 

l ACB kan slås ifrån, slås till eller lösa ut, oavsett om driftindikeringen är återställd. 
l Driftindikering uppdateras när en skyddsfunktion är aktiverad. 
l     betyder blinkar. 
1) Loggen är inte återställd. 2) För S karakteristik är fördröjningen 500 ms eller mer. 
3) "- - - - (kA)" indikeras när “short time delay” eller “instantaneous trip” funktionen är aktiverad och [ICT] × 17 är uppnådd. 
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Tabell 31-2 Driftindikering 2 
LCD Reläkontakter 
Visar Visar 

Drift 
Normal drift När felström har 

indikeras 

När aktiverad 
(tryck höger eller vänster på 

navigeringsknappen, för skärmnavigering) 

Efter att 
manöversp
änningen 

har brutits i 
minst 1 

sek. 

Terminal 
Nr. 

Se Fig. 10 
Normal 

drift 

När 
aktiverad 

 

Efter att 
manöversp
änningen 

har brutits i 
minst 1 

sek. M
an

öv
er

sp
’ä

nn
in

g 

Temperatur-
övervakning av 
huvudkontakter 
(OH) 

– 

 

Normal 
indikering 

1) 
5) – 17) ON OFF 

Förlarm (PTA) 

   

Normal 
indikering 

1) 2) 
5) – 6) ON 2) OFF 

Förlarm 2 (PTA2) 

   

Normal 
indikering 

1) 2) 
5) – 27) ON 2) OFF 

Underspänningslarm 
(UV) – 

  

Normal 
indikering 

1) 2) 
5 ) – 27) ON 2) OFF 

Systemlarm 

Normal 
iindikering 

– 

  

Normal 
indikering 

1)  
5) – 26) 

OFF 

ON 3) OFF 4) 

E
rf

or
dr

as
 

?   ACB kan slås ifrån, slås till eller lösa ut, oavsett om driftindikeringen är återställd. 
? ?Driftindikering uppdateras när en skyddsfunktion är aktiverad. 
?       betyder blinkar. 
1)  Loggen är inte återställd. 
2)  Larmet återställs automatiskt när inställt värde underskrids. 
3)  "SYS1" betyder att utlösningsspolen (MHT) är bortkopplad och "SYS2" betyder felaktig utlösning (avvikande manövreringstid, mekanisk felaktighet etc.) 
4)  Reläskyddet (OCR ) är självövakande s.k. “Watchdog”, övervakar, interna kretsar, utlösningsspolen (MHT) och status på ACB.  Ett larm orsakat av transienter eller andra störningar på nätet  kan 

återställas eller annulleras. Kontrollera ACB, se kapitel 7. 
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6. UNDERHÅLL, INSPEKTION OCH BYTE AV RESERVDELAR 
 

Detta kapitel beskriver hur underhåll och inspektion görs på luftbrytare typ AR.. 

Livslängden på  ACB beror på applikation och driftmiljö. ACBn exponeras av mekanisk och elektrisk stress som gradvis påverkar 

brytaren under dess livslängd, vilket ökar riskerna av felaktiga funktion, driftstopp etc. Förebyggande underhåll och periodiska 

inspektioner är mycket viktigt för att undvika nedsatt driftsäkerhet och felaktig funktion samt ökar livslängden. 

Den uppskattade underhålls- och inspektionsintervall av ACBn varierar beroende typ av drift, antal till- och frånslag, storleken på 

brytströmmar och andra faktorer. 

Som vägledning, tabell 32 visar rekommenderad inspektionsintervall. Se sektion 6-1 för detaljerad tillvägagångssätt på underhåll och 

inspektion. 

Tabell 32 Underhåll- och inspektionsintervall  
Intervall eller antal Till- och Frånslag Kategori Driftmiljö Inspektions

-grad Intervall Antal Till- och Frånslag 

Till/Från villkor 800AF  1250AF -  
2500AF 

3200AF eller 
större 

Nästan ingen 
ström Varje 1000 cykler 

Normal/ 
Detaljerad 

• Varje år eller  2 år 
• Varje år efter  år 3, sedan 
installation. 

• Varje halvår efter år 6 
sedan installation. Märkström Varje 1000 

cykler 
Varje 500 
cykler 

Varje 100 
cykler 

Grundlig 

• Varje 5 eller 6 år 
• Varje 4 år efter år 6, 
sedan installation. 

• Varje år eller 2 efter år 
10, sedan installation. 

Varje 4000 cykler 

Normal 

• Inte så dammigt,  
• Inte så mycket aggressiva 
gaser,  

• Omgivningstemp. 35°C eller 
lägre  

• Normal luftfuktighet,  
• Antal Till- och Frånslag per 
dag: 2 eller mindre 

Ex. Ställverk I stv-rum. 
Kontrollrum eller liknande. 

Fullständig När något onormalt hittas vid den normala/genomgående inspektionen. 

Till/Från villkor 800AF or less 1250AF -  
2500AF 

3200AF or 
more 

Nästan ingen 
ström 

• Varje 1000 cykler 
• Varje 500 cykler efter 1000 cykler Normal/ 

Detaljerad 

• Varje år 
• Varje halvår efter år 2 
sedan installation 

Märkström 

• Varje 1000 
cykler 

• Varje 500 
cykler efter 
1000 cykler 

• Varje 500 
cykler 

• Varje 250 
cykler efter 
500 cykler 

• Varje 100 
cykler 

• Varje 50 
cykler efter 
100 cykler 

Grundlig 

• Varje 2 eller 3 år 
• Varje 2 år efter  år 6 
sedan installation 

• Varje år efter år 10 sedan 
installation 

• Varje 2500 - 3000 cykler 
• Varje 2000 cykler efter 3000 cykler 

Hård 

• Dammig miljö,  
• Mycket aggressiva gaser,  
• Omgivningstemp.: 45°C 
eller högre,  

• Hög luftfuktighet,  
• Antal Till- och Frånslag per 
dag: 4 eller mer,  

• Ständigt exponerad av 
vibrationer 

Ex. Stål- eller kemiskind., 
Maskinrum (utan 
ventilation), 
Stödgen, installationer,  

      Ombord på färjor Fullständig När något onormalt hittas vid den normala/genomgående inspektionen. 

Till/Från villkor 800AF 1250AF -  
2500AF 

3200AF eller 
mer 

Överströmsnivå 
(c:a. 6 gånger 
märkström)  

Varje 25 
cykler 

Varje 25 
cykler 

Varje 25 
cykler Grundlig När något ovanligt inträffar 

Strömnivåer över 
som räknas som 
kortslutnings-
strömmar. 

Varje gång Varje gång Varje gång 

Exceptionell 

• Till/Från manövrering med 
överlast.,  

• Utlösning pga kortslutning,  
• Tillfälligt utsatt för vatten 

Fullständig När  ACBn anses reparerbar vid den grundliga inspektionen. 
 
l Normal inspektion inkluderar inspektion och åtgärder som kan göras genom att endast lossa på släckkammare, kontakter, frontkåpan och liknande. 

Normal inspektion kan genomföras av användaren. Terasaki Service genomför även inspektioner av normal grad. 
l Detaljerad inspektion inkluderar inspektion och åtgärder samt byta av delar i förebyggande art, orsakande av föråldring eller liknande. när något 

onormalt hittas vid den normala inspektionen. 
Vi rekommenderar att använda Terasaki Service för detaljerad inspektion. 

l Grundlig inspektion måste lämnas till Terasaki Service. Fullständig görs på Terasaki Verkstad. 

 

l Angående livslängd. 

Den förväntade livslängden på luftbrytaren typ AR, visas ” Livslängd, antal ON-OFF man.” i tabell 3 och 4. "Med underhåll" i 

tabellen innebär att lämplig inspektion, underhåll, reparationer och byte av delar som utföres enligt instruktionerna I detta kapitel. 

Men, när en ACB har brutit tre kortslutningar nära märkbrytförmågan, har den nått slutet av sin livslängd, trots att inspektioner har 

gjorts efter varje kortslutningsbrytning. En sådan ACB ska bytas ut utan fördröjning, för att undvika driftstörningar och akuta service 

insatser.
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6-1. Inspektion av ACB 
 CAUTION 

l ACB underhåll, inspektion och byte av delar måste utföras av kompetent personal. 
l Vidrör inte strömförande delar i ACB och konstruktioner nära strömförande delar, direkt efter att ACBn har slagits ifrån. 

Kvarvarande värme kan orsaka brännskada. 
l Innan något arbete påbörjas på ACB, slå ifrån brytaren som ligger före aktuell ACB eller frånskilj ACB från alla 

spänningskällor både på huvud- och manöverkrets. I annat fall kan det resultera i elektrisk chock. 
l Vidtag åtgärder för att förhindra att damm fastnar på huvud- och manöverkontakter. Damm på kontakterna kan orsaka brand. 
l Innan något underhållet, inspektionen eller byte av delar påbörjas på ACB, säkerställ att tillslagfjädern är ospänd och ACBn är 

i frånläge. I annat fall kan en Till/Från manöver orsaka klämskador på fingrar och verktyg. 
l Skruva åt anslutningsskruvarna periodiskt med specificerat moment. I annat fall det resultera I brand. 
l Vid putsning av kontaktytor, se till att putsdamm inte kommer i brytarmekanismen. Borsta rent ytorna rena efter putsningen. I 

annat fall det föranleda felaktig funktion eller brand. 
l Genomför inte isolationstest vid andra förhållande än specificerad. Det kan föranleda felaktig funktion. 
l Säkerställ att släckkamrarna är fastmonterade, om de har varit demonterade. Om inte eller monterade på felaktigt sätt kan 

orsaka brand. 
l När uppspänning av tillslagsfjädern eller genomföra Till/Från manöver, med släckkammare, frontkåpa och/eller sidokåpor 

borttagna under arbetet med underhåll eller inspektion. Rör inga andra delar än de som behövs aktuell manöver 
(uppspänningsarm, ON/OFF knappar eller liknande) I annat fall kan det förorsaka klämskador på fingrar och verktyg. 

l Vid byte av hjälpkontakter, skada inte manöverledningarna till hjälpkontakterna eller kläm dem mellan hjälpkontakt och 
brytarkropp. I annat fall det ge felaktig funktion. 

 
 

För att säkerställa säkerheten , se till att genomföra förberedande arbetet, beskrivet i sektion 6-2-1, såvida annat är specificerat i 

manualen för inspektionen. Den normala och  den detaljerade inspektionen är beskrivet i tabell 24 respektive tabell 25. 

l Information som ska noteras. 

Om du ska vidta åtgärder mot något onormal hos brytaren, kontakta Terasaki Service och delge oss informationen som visas I tabell 

33 nedan. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna manual. 

Tabell 33 Information som ska noteras 
 Beskrivning Referens 

Typ AR_____ __  __ poler med kassett 
Serie Nr. __________ – ______ 

Typskylt 

Huvudmärkspänning o AC o DC _____V Produktspecifikation 
Märkström ______A In 
Metod att spänna 
tillslagsfjädern 

o Manuelt   o Motormanövrerad 
   Manöverspänning: o AC o DC _____V 

”CLOSING” sektion på 
Tillbehörspecifikationen *) 

Reläskydd o Inget   o Utrustad   Typ: AGR-11__ – _______ 
   Manöverspänning: o AC o DC _____V 

”OCR” sektion på T 
Tillbehörspecifikationen *) 

Typ av elektrisk utlösning 
o Shuntutlösare (SHT)   Manöverspänning: o AC o DC _____V 
o Underspänningsutlösare (UVT)    o Momentan  o Tidsfördröjd 0,5 sek. 
                                                          Manöverspänning: o AC o DC _____V 

”TRIPPING” sektion på 
Tillbehörspecifikationen *) 

Special specifikation SR: ________   SS: ________    SO: ________  ”OTHERS” sektion på 
Tillbehörspecifikationen *) 

Driftvillkor 
(Spänning, ström, miljö etc.) 

 
 - 

Symptom av något onormalt 
(i detalj): När, Hur, Var, etc.) 

 
 
 
 
 

- 

Inspektion gjord/åtgärdad 
taken (om någon) 

 
 
 

6-1. 

”Status quo” och schema 

 
 
När kan ACB vara ur drift, datum och tid: ____________________ 
Var ska servicen utföras: ____________________ 

- 

 
‘)  Tillbehörspecifikationen finns på vänster sida av brytaren. 
 
l Innehållet på typskylten ska noteras I detalj. 
l Relaterad dokumentation som produktspecifikation och servicerapport upprättas. 
l Om du har ett bestämt inspektions- och underhållsschema, var god meddela den till Terasaki Service vid första bästa tillfälle, för att undvika akuta och sista minuten service jobb.. 
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Tabell 34 Normal inspektion 
Kontrollpunkt Nr. Kontrollera Beskrivning 

1 Missfärgning av 
ledare 

Kontrollera anslutna ledare, anslutningar huvudkrets och andra strömförande ledare efter missfärgning. Om 
missfärgning från varmgång finns, var god kontakta Terasaki Service. 

2 Saknade delar Kontrollera skruvar, bultar, muttrar brickor, fjädrar och liknade delar inte saknas. Om något saknas, var god 
kontakta Terasaki Service. 

3 Skador på delar Leta efter deformationer, sprickor, flagor eller andra skador på delar. Om skador hittas, var god kontakta 
Terasaki Service. 

Allmänt 

4 Damm-
samlingar 

Kontrollera så att inga dammsamlingar finns i ACB. Om damm finns, använd en dammsugare för att göra rent 
och torka av med en torr och ren trasa. 

Anslutningar 
Huvud/Manöver 
krets 
Se 2-3. 

5 Ledare 
Kontrollera anslutningsbultar på huvudkretsen, jordanslutning, hjälpkontakter, manöveranslutningar och 
anslutningarna på ev. positionskontakter, så att inga lösa anslutningar finns. Om lösa hittas, skruva åt dem med 
specificerat moment. 

Kontakter 
Huvud/Manöver 
krets 
 

6 Ytkondition  

Kontrollera så att kontakter inte har några dammsamlingar eller missfärgningar. Om damm finns, använd en 
dammsugare för att göra rent och torka av med en torr och ren trasa. Om ytan är kraftigt missfärgad, polera 
med #200 sandpapper. * För kontakter på huvudkretsen, applicera kontaktfett (SS Grease, No. F-5G, FUJI 
KAGAKU SANGYO) på kontaktyta efter rengöring. 
l Rikligt med fett, kan binda dammsamlingar. Fett ska appliceras sparsparsamt. 
l Svärtning på kontakter orsakade av oxidation eller svavelhaltig luft har inte någon skadlig effekt, förutom 

i extrema fall. Om missfärgning efter varmgång, brännmärken, ojämnheter  eller rester från plätering 
hittas, var god kontakta Terasaki Service. 

Släckkammare 
Se 6-2-2. 7 

Damm-
samlingar 
/Skador 

Demontera släckkamrarna och kontrollera så att inga främmande föremål eller dammsamlingar finns, 
deformationer, sprickor, flagor och andra skador. Om främmande föremål eller damm hittas, använd en 
dammsugare för att göra rent och torka av med en torr och ren trasa. Om metallstänk sitter fast, använd 
sandpapper för att ta bort dem. * Om släckkammare är svårt nedsmutsad med metallstänk så att rengöring 
skadar metallen, ersätt släckkammaren. 

8 Ytkondition 

Demontera släckkamrarna och kontrollera kontaktytorna och runt samt spetsar så att inga främmande föremål, 
dammsamlingar, deformationer, sprickor, flagor eller andra skador. OM damm hittas, använd en dammsugare 
för att göra rent och torka av med en torr och ren trasa. Om kontaktspetsarna är svårt missfärgade eller 
ojämna, polera med #200 sandpapper. * Om kontaktspets är skadad eller mindre än 0.7 mm tjock efter 
polering, ersätt både den rörliga och fasta kontakten. 
l Svärtning av kontakt orsakad av oxidation eller svavelhaltig luft, kommer att försvinna vid tillslag. Det 

har inte någon skadlig effekt, såvida i extrema fall. Om missfärgning efter varmgång hittas, genomför 
detaljerad inspektion. 

Kontakter 
Se 6-2-2, 6-2-3 
och 6-2-4. 

9 Lösa skruvar Kontrollera rörliga och fasta kontakters montageskruvar A och B så de inte är lösa. Om så är fallet, skruva åt 
dessa med specificerat moment.  

Släckkammare 
Huvudkrets   
Se 6-2-2. 

10 Insolations- 
resistans 

Använd DC500V Megger för att kontrollera isolationsresistansen mellan huvudkretserna och mellan 
huvudkrets och jord samt till slutet av angränsande gejderskena. Resistansen ska vara > 5M Ohm. Om 
resistansen inte är store än 5M Ohm använd sandpapper för rengöra runt kontakter, i släckkammare mm. Om 
problem kvarstår, var god kontakta Terasaki Service. 

Huvud-
mekanism 
Se 6-2-7. 

11 Intern 
mekanism 

Tag bort reläskyddet (OCR), kontrollera den interna mekanismen så inga delar saknas, deformationer, 
sprickor, flagor, främmande föremål, dammsamlingar, trasiga fjädrar eller rost. Om främmande föremål eller 
damm hittas,  använd en dammsugare för att göra rent och torka av med en torr och ren trasa. Om några delar 
saknas eller skador eller några trasiga fjädrar förkommer, var god kontakta Terasaki Service. 

Manöverkrets 
Se 6-2-5. 12 Tråddragning 

Tag bort frontkåpa och sidokåpor (om det finns), kontrollera att manöverledningarna anslutna ordenligt, inte är 
lösa eller skadade. Om felaktig anslutning hittas, anslut korrekt Om lös ledning eller skadad ledning hittas, var 
god kontakta Terasaki Service. 

Position 
manöverarm 

Förbindning 
 mellan  11 och 12 

Förbindning 
 mellan  11 och 14 

Opåverkad 
position 100 mO eller mindre Inget 13 Manöver 

Kontrollera att hjälpkontakter 
fungerar enligt tabell.  
Om inte, ersätt hjälpkontakt. 
 Påverkad uppåt 

position Inget 100 mO eller mindre 

14 Hjälpkontakter Demontera hjälpkontakterna och kontrollera kontakterna efter ojämnheter. Om stora ojämnheter, ersätt 
hjälpkontakterna. 

Hjälpkontakter 
Se 6-2-9. 

15 Lösa skruvar Kontrollera skruvarna till hjälpkontakterna, så att de inte är lösa. Om lösa hittas, skruva fast dem. 

16 
Utdragnings/Ind
ragningsmekani
sm 

Drag ut och drag in brytarkroppen i kassetten för att kontrollera att manöverveven can vridas med max 
moment eller mindre. Kontrollera även att positionsindikatorn visar rätt position, spärrknappen fungerar 
normalt och inga onormala ljud hörs under manövreringen. Om något omormalt hittas, var god kontakta 
Terasaki Service. 

17 UVT När brytarkroppen är i ISOLATED (Frånskild) position, spänn upp tillslagsfjädern manuellt och försök slå till 
brytaren. Säkerställ att inte brytaren kan gå till. Om den går att slå till, genomför detaljerad inspektion. 

Driftrelaterad 
mekanism 
Se 4-1 and 4-2. 

18 

Manöver-
mekanism 
LRC, SHT och 
UVT 

När brytarkroppen är i TEST position och SHT och UVT har manöverspänning, genomför uppspänning av 
tillslagsfjäder, manuellt och elektriskt (om motor är monterad)  upprepande ganger. Kontrollera att fjäder 
indikering, ON-OFF indikering och ON-OFF räkneverk (om monterat) visar rätt indication och ingen 
onormalt ljud hörs. Om något omormalt hittas, genomför detaljerad inspektion. 

*1 Kontrollera alltid de Almänna punkterna under inspektionen, enligt tabell 34 ovan. 
*2 Se till att inget polerdamm hamnar i  ACB. Torka rent kontaktytorna från polerdamm. 
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Tabell 25 Detaljerad inspektion 
Kontrollpunkt Nr. Kontrollera Beskrivning 

1 
 
Kontaktavstånd 
 

När ACB är ifrån, tag bort släckkamrarna. Mät avståndet mellan fast och rörlig kontakt. Avståndet ska var 
20±1mm. Om inte, ersätt både rörlig och fast kontakt. Om inte det hjälper, var god kontakta Terasaki 
Service. 

2 Kontaktverkan  

Sätt in en tapp med dimensionen 3.5 - 4.0 mm-dia x 50-mm- längd, in i mäthålen (se 6-2-3) tills det är stopp, 
mät sedan utskjutande delen av tappen när brytaren är till och när den är ifrån. Säkerställ att skillnaden är 
enligt följande: Matande sida; 2.7-3.4mm, Last sida; 2.7-4.0mm. (Skillnaden på värdet mellan matande och 
last sida får inte överstiga 1.0mm.) Om så är fallet, ersätt både rörlig och fast kontakt. Om inte det hjälper, 
var god kontakta Terasaki Service. 

3 Förskjutning 
När ACB är till, tag bort släckkammarna, mät eventuell skillnad mellan korresponderande kontakter 
Förskjutningen måste var mindre än 2 mm. Om förskjutningen är 2 mm eller mer, ersätt både rörlig och fast 
kontakt. Om inte det hjälper, var god kontakta Terasaki Service. 

Kontakter 
Se 6-2-2, 6-2-3 
och 6-2-4  

4 Resistans 
När ACB är till, tag bort släckkamrarna. Mät resistansen mellan den rörliga och fasta kontakten. Värdet får 
inte vara mer än 100 µΩ. Om inte, ersätt både rörlig och fast kontakt. Om inte det hjälper, var god kontakta 
Terasaki Service. Efter inspektion, slå ifrån  ACB och spänn av tillslagsfjädrarna. 

Strömsensorer 
Se 6-2-3. 5 Lösa skruvar Kontrollera fixerskruvarna till strömsensorerna så att de inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem. 

6 Spolresistans Frånskilj snabbkoppling (grön) och mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att värdet ligger inom 
området, specificerat I tabell 10. Om inte, ersätt LRC. 

7 
Längd och 
slaglängd på 
pistong 

Demontera LRC, mät längden på pistongen , ska vara 24.2 - 24.8 mm i opåverkat läge. När spolen aktiveras 
ska pistongen röra sig 6.3 - 7 mm  Om inte, ersätt LRC 

8 Snabbkoppling Kontrollera att snabbkoppling (grön) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt. Om inte, 
anslut korrekt. 

9 Lösa skruvar Kontrollera att fixerskruvarna till LRC inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem. 

Tillslagsmagnet, 
LRC  
(Latch release 
coil ) 
Se 6-2-5. 

10 Mekanisk rörelse 
Med uppspänd tillslagsfjäder, kontrollera genom att trycka spolens ankare, resulterar i att ACB går till sakta. 
När man sedan släpper spolens ankare ska den lätt gå tillbaka. Om inte, ersätt LRC. Om det inte hjälper,  var 
god kontakta Terasaki Service. Efter inspektion, slå ifrån ACB och spänn av tillslagsfjädrarna. 

11 Spolresistans Frånskilj snabbkoppling (svart) och mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att värdet ligger inom 
området, specificerat I tabell 11. Om inte, ersätt SHT. 

12 
Längd och 
slaglängd på 
pistong 

Demontera SHT , mät längden på pistongen , ska vara 24.2 - 24.8 mm i opåverkat läge. När spolen aktiveras 
ska pistongen röra sig 6.3 - 7 mm  Om inte, ersätt SHT 

13 Snabbkoppling Kontrollera att snabbkoppling (svart) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt. Om inte, 
anslut korrekt. 

14 Lösa skruvar Kontrollera att fixerskruvarna till SHT inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem. 

Shuntutlösare 
(SHT) 
Se 6-2-6. 

15 Mekanisk rörelse 
Se till att ACB tillslagen, kontrollera genom att trycka spolens ankare, resulterar i att ACB går sakta ifrån. 
När man sedan släpper spolens ankare ska den lätt gå tillbaka. Om inte, ersätt SHT. Om det inte hjälper,  var 
god kontakta Terasaki Service. Efter inspektion, slå ifrån ACB och spänn av tillslagsfjädrarna. 

16 Spolresistans Frånskilj snabbkopplingen (röd), mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att hållspolens värde ligger 
mellan 410 - 510 Ω och dragspolen värde mellan 5.6 - 6.8Ω. Om inte, ersätt UVT spolen. 

17 Manövrering Tag bort UVT och tryck in pistongen och säkerställ den lätt återgår när man släpper den. Om inte, ersätt 
UVT spolen. 

18 
Längd och 
slaglängd på 
pistong 

Demontera UVT spolen, mät längden på pistongen , ska vara 32.5 – 33.5 mm i opåverkat läge. När spolen 
aktiveras ska pistongen röra sig 6.5 – 7.5 mm  Om inte, ersätt UVT spolen 

19 Snabbkoppling Kontrollera att snabbkoppling (röd) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt. Om inte, 
anslut korrekt 

Underspänningsu
tlösare 
(UVT) 
Se 6-2-1. 

20 Lösa skruvar Kontrollera att fixerskruvarna till UVT spolen inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem. 

21 Spolresistans Frånskilj snabbkopplingen (röd), mät spolresistansen mellan stiften. Säkerställ att hållspolens värde ligger 
mellan 1.8 – 2.2 Ω. Om inte, ersätt UVT spolen. 

22 Manövrering Tag bort MHT och tryck in pistongen och säkerställ den lätt återgår när man släpper den. Om inte, ersätt 
MHT. 

23 
Längd och 
slaglängd på 
spolens ankare 

Demontera MHT , mät längden på ankaret , ska vara 2.2 - 2.8 mm i intryckt läge och i utdraget läge 6.7 – 7.3 
mm  Om inte, ersätt MHT 

24 Snabbkoppling Kontrollera att snabbkoppling (röd) är ansluten till motsvarande snabbkoppling från ACB korrekt. Om inte, 
anslut korrekt 

Reläskyddets 
utlösnings-
magnet, MHT 
(Magnet hold 
trigger) 
Se 6-2-8. 

25 Lösa skruvar Kontrollera att fixerskruvarna till MHT inte är lösa. Om så är fallet, skruva fast dem 

Motordon och 
LRC 26 Elektrisk Manöver 

När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, manövrera in den till TEST position, som matar 
ACB med manöverspänning. Kontrollera att motor och tillslag fungerar med max. och min. spänning och att 
ACB fungerar normalt. Spänningsområde, se tabell 10. Om ACB inte fungerar normalt, var god kontakta 
Terasaki Service. 

SHT 27 Elektrisk Manöver 

När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, manövrera in den till TEST position, som matar 
ACB med manöverspänning. Kontrollera att SHT fungerar med max. och min. spänning och att ACB löser ut 
som den ska. Spänningsområde, se tabell 11. Om ACB löser ut som den ska, var god kontakta Terasaki 
Service.. 

UVT 28 Elektrisk Manöver 

När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, manövrera in den till TEST position, som matar 
ACB med manöverspänning. Spänn upp tillslagsfjädern, kontrollera att ACB kan slås till. Sänk spänningen 
till UVT tills ACB slås ifrån. Öka spänningen på UVT för att kontrollera UVT “pickup” spänning. 
Kontrollera spänningsnivåerna ligger inom specificerat område, se tabell 12. Om ACB inte fungerar normalt, 
var god kontakta Terasaki Service. 

OCR och MHT 29 Manöver 
När brytarkroppen är återställd till ursprungligt utförande, kontrollera OCR och MHT med testenhet  typ 
ANU-1 OCR checker (tillval) och säkerställ att ACB fungerar normalt. Om ACB inte fungerar normalt, var 
god kontakta Terasaki Service. 

*1 Kontrollera alltid de Almänna punkterna under inspektionen, enligt tabell 34. 
*2 Se till att undvika skada eller deformation av anlsutningsstiften vid anslutning av testenhet. 
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6-2. Byte av delar 

 CAUTION 
l ACB underhåll, inspektion och byte av delar måste utföras kompetent personal. 
l Vidrör inte strömförande delar i ACB och konstruktioner nära strömförande delar, direct efter att ACBn har slagits ifrån. 

Kvarvarande värme kan orsaka brännskada. 
l Innan något arbete påbörjas på ACB, slå ifrån brytaren som ligger före aktuell ACB eller frånskilj ACB från alla 

spänningskällor både på huvud- och manöverkrets. I annat fall kan det resultera i elektrisk chock. 
l Vidtag åtgärder för att förhindra att damm fastnar på huvud- och manöverkontakter. Damm på kontakterna kan orsaka brand. 
l Innan något underhållet, inspektionen eller byte av delar påbörjas på ACB, säkerställ att tillslagfjädern är ospänd och ACBn är 

i frånläge. I annat fall kan en Till/Från manöver orsaka klämskador på fingrar och verktyg. 
l Säkerställ att släckkamrarna är fastmonterade, om de har varit demonterade. Om inte eller monterade på felaktigt sätt kan 

orsaka brand. 
l Vid byte av hjälpkontakter, skada inte manöverledningarna till hjälpkontakterna eller kläm dem mellan hjälpkontakt och 

brytarkropp. I annat fall det ge felaktig funktion. 
 
 

6-2-1. Förberedelser 
Se till att följande förberedelser är gjorda inför byte av delar, för ökad säkerhet. 

1) Slå ifrån matande brytare, eller liknande för att frånskilja all spänning/ström på huvud- och manöverkrets. 

2)  Manövrera brytarkroppen till uttaget läge. Lyft bort brytaren genom att använda en brytarlyft eller original lyftöglor. Ref. sektion  

4-2-2 och 2-1-2. 

3)  Spänn av tillslagsfjädern och säkerställ att ACB är ifrån läge. Tillvägagångssätt beror om ACB är utrustad med UVT eller inte. 

l När ACB inte är utrustad med underspänningsutlösare (UVT):  
Genomför manuell Till/Frånslag manöver. Ref. sektion 4-1-2 och 4-1-3. 

l När ACB är utrustad med underspänningsutlösare (UVT): 
(1) Lossa frontkåpans fixerskruvar fem till sex varav, se Fig. 56. Om ACBn är utrustad med sidokåpor, tag bort dessa först, innan du 

lossar fixerskruvarna till fronkåpan. (Fixerskruvarna är oförlorbara och kan inte tas bort) 

Placering av kåpornas fixerskruvar 

 

 

 

 

 
             AR2 serien                      AR2 serien   AR3/4 serien 

          3-Poliga     4-Polig 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 Kåpornas fixerskruvar 

Frontkåpa 

 

Sidokåpa 

 
Fixerskruvar 

Fixerskruvar (oförlorbara),  
Skruv med ostskalle M5 x 20 (4 - 8) 
med fjäder- och planbricka. 
Åtdragningsmoment: 2.7 - 3.5 Nm 

Frontkåpa 
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(2) Tag bort skruvarna för till kontaktblocket, enligt Fig. 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 Fixerskruvar till kontaktblock 

 

(3) Skjut frontkåpan framåt och vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 Vik upp kontaktblock 

 

(4) Lossa fixerskruvarna till UVT (åtta till tio varv). Koppla ifrån snabbkontakten (röd) och tag bort UVT spolen, enligt Fig. 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 59 Borttagning av UVT spole 

 

Kontaktblock Fixerskuv till kontaktblock,  
Phillipskruv M5 x 10 (2) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 2.7-3.5 Nm 

   Frontkåpa 

 

 

Kontakt block 

Fixerskruvar till UVT-spole, 
Phillipskruv M4 x 60 (2) 
Med fjäderbricka 
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7 Nm 

Snabbkoppling 

UVT 

 

LRC 
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(5) Vik ner kontaktblocket till ursprungligt läge, enligt Fig. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 Skjut tillbaka frontkåpan till ursprungligt läge. 

 

(6) Genomför manuell Till/Frånslag manöver. Ref. sektion 4-1-2 och 4-1-3. 

(7) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Vid montage av UVT, se till att typskylten på spolen 

kan läsas framifrån. 

l Fig. 61 Visar allmän vy av UVT-spolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 Allmän vy av UVT-spolen 

 

kontaktblock Frontkåpa 

Pistong 
 
Terminal Nr.1 
Terminal Nr.2 
Terminal Nr.3 
 
Snabbkoppling (röd, 3 anslutningar) 

UVT  fixerskruv 

Dragspolens resistans mats mellan stift  
1 och 2. Hållspolens resistans mäts 
mellan stift  1 och 3. 
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6-2-2. Släckkammare 
Följande beskriver hur man ersätter släckkamrarna. 

1) Förbered för byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 

2) Placera försiktigt brytarkroppen på stöd, med baksidan nedåt, enligt Fig. 62. Stöden måste vara minst 7 cm för att förhindra 

deformation av utskjutande delar på brytarens baksida.. Stödet ska även tåla tyngden av brytaren, så den ligger säkert. Säkerställ 

att huvudkretsens kontakter hålls rena från damm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 Brytare liggande på stöd 

 

3) Lossa släckkamrarnas fixerskruvar, åtta till tio varav, enligt Fig. 63. (Släckkamrarnas fixerskruvar är av oförlorbara och kan inte 

tas bort.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Släckkammare (översida)         Släckkammare (undersida) 

Fig. 63 Fixerskruvar till släckkammare 

 

4) Håll i fixerskruvarna och tag ur släckkammaren 

5) Återmontera varje del i omvänd order efter inspektion. 

l Fig. 64 Visar borttagen släckkammare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 Släckkammare 

 

Stöd 

7 cm eller mer 

Brytarkropp 

Släckkammare (6 - 8) 

Fixerskruvar till släckkammare 
(oförlorbara),  
Phillipskruv M6 (12 - 16) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 4.7-5.9 Nm 

Galler/metallskivor som 
förlänger och släcker 
ljusbågen 

Fixerskruv släckkammare 
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6-2-3. Fasta huvudkontakter 
Följande beskriver hur man byter de fasta huvudkontakterna. Fig. 65 visar en allmän vy av den fasta huvudkontakten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65 Allmän vy runt den fasta huvudkontakten 

 

1) Förbered för byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 

2) Lossa montageskruvarna till strömsensorerna och tag bort dessa samt effekt spolarna som sitter bakom strömsensorerna. Tag inte 

bort anslutningarna till strömsensorerna och effektspolarna. Placera dessa på brytaren eller annan plats utan att ledningarna 

sträcks/spänns. Se Fig. 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66 Fasta huvudkontakten 

3) Lossa de fasta huvudkontaktens montage,  A och B. 

 

Gjutet  bakstycke 

Rörlig huvudkontaktyta 

Rörlig huvudkontakt 

Isolerad manöverarm 

Rörliga kontaktens montageskruv 
Sexkantskruv M8 x 30-2 (3) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 14.7 Nm 

Fasta kontaktens montageskruv, A 
Phillipskruv M6 x 16-2 (6) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm 

Fast kontaktens montageskruv, B 
Phillipskruv M6 x 20-2 (6) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm 

Fingerkontakt, huvudkrets 

Fast huvudkontakt 

Fast huvudkontaktyta 

Mäthål för kontaktverkan 

Strömsensors montageskruv,  
Phillipskruv M4 x 12 (6) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 1.3 - 1.7 Nm 

Fast kontaktens montageskruv, A 
Phillipskruv M6 x 16 (12) 

Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm 

 

Fast kontaktens montageskruv, B 
Phillipskruv M6 x 20 (12) 

Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 4.7 - 5.9 Nm 

 

Hål för insexnyckel 
(här markerade vit linje) 

Mäthål för kontaktverkan 
(här markerade vit linje) 

Strömsensor 
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4) Fäll ut och tag bort the den fasta huvudkontakten, enligt Fig. 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 Borttagning av de fasta huvudkontakterna 

 

5) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. För de rörliga huvudkontaktdelarna, se Fig. 56. 

Montera den isolerade manöverarmen, isolationsplattan, distansen, rörlig kontakt, övre skiljevägg,  undre skiljevägg, planbricka, 

fjäderbricka och montageskruvarna för den rörliga huvudkontakten, i denna ordning. 

6) Efter att ha monterat den rörlig och/eller den fasta huvudkontakten, utför 10 -20 till- och frånslag. Efterdrag sedan 

montageskruvarna till huvudkontakterna , enligt angivet moment. 

l Fig. 68 visar huvudkontakterna i tilläge och frånläge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Frånläge        Tilläge 

Fig. 68 Läge av huvudkontakter 

 

Mätpunkter, 
avstånd i tilläge 

Mätpunkter, 
Avstånd ifrån 

Mätpunkter, 
för resistans 

Strömsensor 

sensorledare 

 

 

Nollans kontaktenhet är 

märkt med "N"  

 

 

 

 

 

 

 

Fast huvudkontakt 
Fasta ljusbågskontakter 

 
Fast huvudkontakt  

(Utfälld) 

 

 

 

 

 

Effektspole 

 

Fast huvudkontakt 

(borttagen) 
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6-2-4. Rörlig huvudkontakt 
Följande beskriver hur man byter den rörliga huvudkontakten. 

1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 

2) Tag bort släckkammare och den fasta huvudkontakten. Ref. sektions 6-2-2 och 6-2-3. 

3) Sätt in en insexnyckel av storlek 5 i hålen, enligt Fig. 66. För att lossa montageskruvarna, vrid varje skruv två eller tre varv och 

lyft upp och tag bort den övre skiljeväggen, enligt Fig. 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 69 Rörlig huvudkontakt 

 

4) Håll distanserna (vars antal bestäms av polerna), den rörliga huvudkontakten, den nedre skiljeväggen och montageskruvarna till 

den rörliga huvudkontakten med handen. Vrid montageskruven till den rörliga huvudkontakten, ytterligare två eller tre varv, för 

att lossa dessa delar. Fig. 70 visar delarna runt den rörliga huvudkontakten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70 Delarna runt den rörliga huvudkontakten 

 

5) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Montera den isolerade manöverarmen, 

isolationsplattan, distansen, rörlig kontakt, övre skiljevägg,  undre skiljevägg, planbricka, fjäderbricka och montageskruvarna för 

den rörliga huvudkontakten, i denna ordning. Se Fig. 69. 

6) Efter att ha monterat den rörlig och/eller den fasta huvudkontakten, utför 10 -20 till- och frånslag. Efterdrag sedan 

montageskruvarna till huvudkontakterna , enligt angivet moment. 

 

Nedre skiljevägg 

Övre skiljevägg 

Montageskruv rörlig huvudkontakt, 
Sexkantskruv M8 x 30-6 (8) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 14.7 N·m 

Rörlig huvudkontaktyta 

Rörlig huvudkontakt 

 

 

Isolerad manöverarm 

 

 

Distans B (för AR208S) 

 

Distans 

Nedre skiljevägg 

 

 

Övre skiljevägg 

 

Montageskruv, rörlig huvudkontakt 

Distans 

 

Rörlig 

huvudkontakt 
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6-2-5 Tillslagsspole (LRC) 
Följande beskriver hur man byter tillslagsspolen (LRC). 

1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 

2) Om ACB inte är utrustad med en fast typ av underspänningsutlösare, lossa  fixerskruvarna till fronkåpan fem till sex varv, enligt 

Fig. 36. Om ACB är utrustad med sidokåpor, tag bort dessa innan du lossar fixerskruvarna till frontkåpan. (Fixerskruvarna till 

kåporna är oförlorbara och kan inte tas bort.) 

3) Tryck ned uppspänningsarmen och tag bort frontkåpan. 

4) Tag bort fixerskruvarna till kontaktblocket, enligt Fig. 57. 

5) Vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 58. 

6) Lossa montageskruvarna till LRC åtta till tio varv, koppla ifrån snabbkontakt (grön) och tag bort LRC spolen. Se Fig. 71. 

(Fixerskruvarna till LRC spolen är oförlorbara och kan inte tas bort från LRC spolen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71 Demontage av LRC 

 

7) Återmontera varje del eller komponent efter inspektion. Vid montage av LRC spolen, se till att typskylten på spolen kan läsas 

framifrån. 

Fig. 72 Allmän vy av tillslagsspole, LRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72 Allmän vy av LRC 

 

LRC 

Kontaktblock 

 

 

 

Snabbkontakt (green) 

Fixerskruv till LRC (oförlorbar),  
Phillipskruv M4 x 80 (2) 
Med fjäderbricka 
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7 Nm 

Pistong Snabbkontakt (grön) 

 

Fixerskruv LRC 

 

Rörlig spolkärna 
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6-2-6. Shuntutlösare (SHT) 
Följande beskriver hur man byter shuntutlösaren (SHT). 

1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 

2) Lossa fixerskruvarna till frontkåpan fem till sex varv, enligt Fig. 36. Om ACB är utrustad med sidokåpor tag bort dessa innan du 

lossar skruvarna till frontkåpan. (Fixerskruvarna till kåporna är oförlorbara och kan inte tas bort.) 

3) Tryck ned uppspänningsarmen och tag bort frontkåpan. 

4) Tag bort fixerskruvarna till kontaktblocket, enligt Fig. 57. 

5) Vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 58. 

6) Lossa montageskruvarna till SHT åtta till tio varv, koppla ifrån snabbkontakt (svart) och tag bort SHT spolen. Se Fig. 73. 

(Fixerskruvarna till SHT spolen är oförlorbara och kan inte tas bort från SHT spolen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73 Demontage av SHT 

7) Återmontera varje del eller komponent efter inspektion. Vid montage av SHT spolen, se till att typskylten på spolen kan läsas 

framifrån. 

l Fig. 74 Allmän vy av SHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74 Allmän vy av SHT 

 

Snabbkontakt (svart) 

 

Kontaktblock 

Fixerskruv till SHT (oförlorbar), 
Phillipskruv M4 x 80 (2) 
Med fjäderbricka 
Åtdragningsmoment:1.3-1.7 Nm 

SHT 

 

LRC 

Snabbkontakt (svart) 

 

Pistong Fixerskruv SHT 

 

Rörlig spolkärna 
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6-2-7. Antipumprelä 
Följande beskriver hur man byter antipumpreläet 

1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 

2) Om ACB inte är utrustad med en fast typ av underspänningsutlösare, lossa fixerskruvarna till frontkåpan fem till sex varv, enligt 

Fig. 56. Om ACB är utrustad med sidokåpor tag bort dessa innan du lossar skruvarna till frontkåpan. (Fixerskruvarna till kåporna 

är oförlorbara och kan inte tas bort.) 

3) Tryck ned uppspänningsarmen och tag bort frontkåpan. 

4) Om ACB är utrustad med ON-OFF räkneverk, haka av haken placerad under fjädern till räkneverket. Lossa fixerskruvarna till 

räkneverket, två till tre varv (tag inte bort dem) och vik undan räkneverket upp åt höger. Se Fig. 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 ON-OFF räkneverk 

5) Skruv bort fixerskruvarna till OCR och tag bort ledningarna från ledningshållaren. Se Fig. 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 OCR and related parts 

Fig. 76 Reläskydd 

 

 

Fixerskruv ON-OFF räkneverk 
Phillipskruv M5 x 10  
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment:2.7-3.5 Nm 

ON-OFF räkneverk  
(uppvikt upp åt höger) 

Fixerskruv OCR 

Fjäder till ON-OFF räkneverk 
Hake 

Lednings-

hållare 

Ledning 

 

OCR 

Fixerskruv OCR,  
Phillipskruv M5 x 10 (2) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment:2.7-3.5 Nm 
 

Fixerskruv OCR  
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6) Vik ut OCR enligt figur Fig. 77 och placera den vid sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 Frånkoppling av snabbkontakter 

7) Skruva bort fixerskruvarna till kontaktblocket, enligt Fig. 57 och vik upp kontaktblocket, enligt Fig. 58. 

8) Skruva bort fixerskruvarna A och B för OCR montageplåt, lyft OCR montageplåt för att haka frigöra det från övriga delar, 

placera det ovanpå brytaren. Se Fig. 78. 

l När fixerskruv A tas bort, tas även jordskruven till OCR montageplåt bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78 OCR montageplåt med delar 

 

 

 

Snabbkontakt 
(vit, sex anslutningar) 

Snabbkontakt 
(vit, två anslutningar) 

Snabbkontakt 
(vit, med tre anslutningar) 

Snabbkontakt 
(röd, med två anslutningar) 

OCR 

Hake 

Fixerskruv A, OCR montageplåt  
Phillipskruv M5 x 10  
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 2.7-3.5 Nm 

Jordskruv till OCR 

montageplåt 

 

Fixerskruv B, OCR montageplåt  
Phillipskruv M5 x 10  
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 2.7-3.5 Nm 
 

Fixerskruv A OCR montageplåt  
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9) Tag bort spännbygeln till antipumpreläet, enligt Fig. 79. Tag bort antipumpreläet från OCR Montageplåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 Antipumprelä 

 

 

10) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Glöm inte att montera jordanslutningen till OCR 

montageplåt. 

 

Spännbygel Antipumprelä 

 

Sockel 
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6-2-8. Utlösningsmagnet (MHT) 
Följande beskriver hur man byter shuntutlösaren (MHT). 

1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 

2) Demontera OCR och dess montageplåt. Ref. pos. 2 - 8, sektion 6-2-7. 

3)   Skruva bort fixerskruvarna till MHT, enligt Fig. 80, koppla ifrån snabbkontakten (röd) och tag bort MHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80 Demontage av MHT 

 

4) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. 

l Fig. 81 Allmän vy av MHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81 Allmän vy av MHT 

 

Fixerskruv MHT,  
Phillipskruv M4 x 8 (2) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7 Nm 

Snabbkontakt (röd) 

 

 

 

 

Fixerskruv MHT 

MHT 

Snabbkontakt (röd) 

Spolankaret 

För att ta bort spolankaret, sätt in en 
liten sprint in I hålet I mitten av ankaret, 
bänd hållande i sprinten,  lyft ankaret. 
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6-2-9. Hjälpkontakter 
Följande beskriver hur man byter shuntutlösaren (MHT). 

1) Förbered byte av delar. Ref. sektion 6-2-1. 1) och 2) 

2) Om ACB är utrustad med beröringsskydd över anslutningarna, lossa de båda fixerskruvarna och tag bort beröringsskyddet. 

3) Skruva bort fixerskruvarna till hjälpkontaktblocket, enligt Fig. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82 Hjälpkontaktblock 

 

4) Tryck ned spärrbygeln till hjälpkontakt, enligt Fig. 83. Lyft upp manöverarmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83 Spärrbygel och manöverarm 

 

Hjälpkontakter 

Fixerskruv till 
hjälpkontaktblock,  
Phillipskruv M4 x 10 (4 - 6) 
Med fjäder- och planbricka 
Åtdragningsmoment: 1.3-1.7 
Nm 

Fixerskruv beröringsskydd 

Spärrbygel, hjälpkontakt 

Manöverarm 
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5) Med manöverarmen upplyft, lyft upp hjälpkontaktblocket och dra tappen genom U-nocken. Tag sedan bort hjälpkontaktblocket.  

Se Fig. 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84 Demontage av hjälpkontaktblock 

 

6) Återmontera varje del eller komponent i omvänd ordning efter inspektion. Vid montage av hjälpkontaktblock, stryk lite 

molybdenum fett på övergången mellan manöverarmen och tappen. 

l Hjälpkontakter kan kontrolleras visuellt genom inspektionshålen, enligt Fig. 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 85 Kontroll av hjälpkontakt 

 

Manöverarm 

 

 

 

 

Tapp 

Hjälpkontaktblock 

Inspektionshål Hjälpkontakt 

 

 

Tapp 
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7. FLÖDESSCHEMA VID PROBLEM 
Fig. 86 - 90 är flödesschema vid problem där typiska problem och åtgärder visas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86 Åtgärder vid systemlarm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87 Återgärder vid problem att spänna upp tillslagsfjädern 

 

 
 

Tillslagsfjädern  
kan inte spännas 

 
 
 
 
 
 
 

Är det möjligt att spänna  
upp den manuellt? 

 
 
 

        Ja 
 
 

Kontrollera  
manöverspänning. 

 
 
 

        OK 
 

Kontrollera  
manöverkrets  

och anslutningar. Se Not. 5  
och 12 i Tabell  

24. 
 

      OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 

 
 
 

Kontakta Terasaki service. 
 
 
 
 

      OK 
 
 

Kontrollera 
uppspänningsmekanismen 

Se Nr. 11, tabell 
24 

 
 
 
 
 
 

Anslut rätt manöverspänning. 
 
 
 
 
 
 
 

Reparera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparera 
 
 
 
 
 
 
 

Är det möjligt att spänna  
upp den elektriskt? 

 
 
 

        Nej 
 
 
 

Kontakta Terasaki service 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 

 
 
 

Kontakta Terasaki service 
 
 
 

        Nej 
 
 
 

Är det möjligt att spänna  
upp den manuellt? 

 
 
 

       Ja 
 
 
 

Slut 

 
 
 

Systemlarm  

 
 
 

Indikerar det "SYS2"? 
 
 
 
 

    Nej 
 
    

Indikerar det "SYS1"? 

 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 

 
 

Kontrollera mekanismen 
Se Nr. 12 i Tabell 34. 

 
 
 

    Normal 
 
 
 

Kontrollera manöverkrets och MHT. 
Se No. 11 i Tabell 34 och Nr.  

19 – 23 i Tabell 35. 
 
 

    Normal 
 
 
 

Kontrollera ACB utlösningsfunktion 
Se Nr. 27 i Tabell 35. 

 
 

    Normal 
 
 
 
 

Ligger systemlarmet kvar? 
 
 
  

   Nej    
 
 
 

Slut 

 
 

Onormal 
 
 
 
 
 
 
 

Onormal 
 
 
 
 
 
 
 

Onormal 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 

 
 
 

Åtgärda felet. 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärda felet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta Terasaki. 
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Fig. 88 Återgärder vid problem att slå till ACB 

 

 

 
 
 

ACB kan inte slås till. 
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        Nej 
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Spända? 

 
 
 

        Ja 
 
 
 

Är brytarkroppen i 
något mellanläge? 

 
 
 

        Nej 
 
 

Är OFF knappen låst 
eller några andra Från för-

reglingar aktiva? 
 
 

        Nej 
 
 
 

Är SHT utlösen 
aktiverad? 

 
 
 

        Nej 
 
 
 

Kontrollera UVT-utlösaren 
aktuiverad, finns 

spänning? 
 
 

        OK 
 
 

Kontrollera 
SHT, MHT och UVT.  

Se Not. 15, 17 och 22  
Tabell 25. 

 
 

        OK 
 
 

Kontrollera manöver-
mekanismen. Se Nr. 11  

Tabell 24. 
 
 

        OK 
 
 
 

Är manuellt 
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Manövrera brytaren till  
“CONN.”, “TEST” eller 
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Se Nr. 11 tabell 24. 
 
 

        OK 
 
 
 

Är manuellt 
tillslag möjligt? 
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        Nej 
 
 
 

Kontakta Terasaki Service. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 
 
 
 
 
 
 
 

Nej 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 
 
 
 
 
 
 
 

Inte bra 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollera efterliggande 
Krets. 

 
 
 
 
 
 
 

Reparera/rErsätt 
 
 
 
 
 
 
 

Reparera  
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta Terasaki Service. 
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Fig. 89 Återgärder vid problem att slå ifrån ACB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90 Återgärder vid problem med varmgång 
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temperaturen enligt  

specifikation? 
 
 

        Ja 
 
 
 

Är belastnings- 
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        Ja 
 
 

Är bultarna på 
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Se Nr. 5 tabell 24. 
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8. DÖRRFÖRREGLING 

Funktion av dörrförregling 

Allmänt: 
Dörrföreglingen motverkar att dörren till ställverksfacket öppnas om ACB är tillslagen och är i positionen ”CONNECT” eller TEST. 

Dörren kan endast öppnas när ACB är frånslagen och i ”ISOLATED” (Frånskild), vilket förhindrar fjärr,manövrering av av ACB. 

 

Normal funktion: 
 

• När ACB är TILL och är i driftläge kan inte manöverveven sättas in I hålet för manövrering av brytarkroppen. 

 

• När ACB är FRÅN kan brytarkroppen manövreras till test eller frånskilt läge. Detta indikeras på ACBn position indikator. 

 

• För att öppna dörren till ställverksfacket måste ACB vara frånslagen och vara i frånskilt läge. 

 

Försiktighetsåtgärder: 
 

• Säkerställ att dörren till ställverksfacket är ordenligt stängd och låst, innan ACB manövreras från någon av de tre positionerna 

CONNECTED, TEST och ISOLATED. 

 

• När brytarkroppen manövreras, se till att inte skada tappen till dörrförreglingen, monterad ner till vänster och sticker ut från 

luftbrytaren. 

 

Passage av dörrförregling: 
 

• Dörrförreglingen kan passeras genom att lösgöra den fjäderbelastade haken på förreglingsenheten. Den är åtkomlig genom ett 

hål placerad mellan förreglingsplattan och fästet.  

Justering av förregling 

 
Hur justeras förreglingsplattan: 
 

Efter det att ACB är installerad i ställverksfacket och förreglingsplattan är installerad, kontrollera positionen av skyddet för 

manöverveven när dörren är stängd och ACB är i frånskilt läge.  

 

 

 

                        
 

 

Skydd för manöverveven Justeringsplatta 

Skyddet för manöverveven är i  

rätt position när den är 

centrerad i hålet. Ingen 

justering behövs. 
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Dörrförreglings dimensioner & placeringsritning 

När skyddet för manöverveven 

är till vänster i hålet. Lossa 

justeringsplattan, vilket gör att 

den trycker mindre mot 

skyddet som flyttas mot 

centrum av hålet.  

ACB FRONT COVER CENTRE LINE

När skyddet för manöverveven 

är till höger i hålet. Vänd 

justeringsplattan så att den 

dubbla sidan är uppåt., vilket 

gör att den ökar trycket mot 

skyddet som flyttas mot 

centrum av hålet.  
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9. MEKANISK FÖRREGLING. (HORISONTELL) 

TYP: AKR-1MH. 
 
 
Grupp   Till typ av brytare 
AR2 AR208S, AR212S, AR216S, AR220S 

AR212H, AR216H, AR220H 
AR3 AR325S, AR332S, 

AR316H, AR320H, AR325H, AR332H 
AR4 AR440S 
 
 
 

 
 
 
Den mekaniska förreglingen tillåter upp till tre ACB att vara till eller ifrån, beroende på hur den mekaniska förreglingen konfigureras. 

 

Var god läs denna manual noga för att säkerställa korrekt användning. Terasaki tar inget ansvar för skada som uppkommer felaktig 

användning eller felaktigt montage efter och enligt denna instruktion. Innehållet i denna manual kan ändras utan förhandsbesked ges. 

INTERLOCK RELEASE    
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                                                      CAUTION 

 
 
 

SÄKERHET:  

Läs hela instruktionen och all relevant dokumentation av produkten genomgående  och försäkra dig om att inga oklarheter finns, 

angående hantering, säkerhet och alla andra säkerhetsåtgärder. 

 

Säkerhetsåtgärder vid installation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drift & Underhåll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Installationen måste utföras av kvalificerad och certifierad personal. 

• Använd inte mekanisk förregling på platser det är hög temperatur och luftfuktighet, mycket damm och 

   aggressive gaser samt mycket vibrationer och risk för mekanisk shockpåverkan. Användning av mekanisk 

   förregling under dessa förhållanden kan föranleda felaktig funktion. 

• Åtgärder ska vidtas för att förhindra att främmande föremål (som skräp, betongdamm, damm flagor), olja och 

   regnvatten kommer in i förreglingen. Användning av mekanisk förregling under dessa förhållanden kan föranleda 

   felaktig funktion. 

• Om ACB är av typen utdragbar, sätt inte in brytarkroppen I kassetten förrän den mekaniska förreglingen är 

   färdigmonterad.  Om ACB är av fast utförande, säkerställ att de är låsta under installationen. Om inte, kan det 

   resultera i skador på den mekaniska förreglingen eller personskador. 

• Böj inte förreglingsvajern med mindre radie än 200 mm. Om det gör kan det resultera skada på förreglingsvajern 

  och att förreglingen inte fungerar som den ska. 

• Insert the interlock wire until it stops at the grove end of the lever. Insufficient insertion of the wire could result 

• Rör inte förreglingen under drift. Om det görs, kan det ge personskador. 

• Underhåll och/eller inspektion av den mekaniska förreglingen måste utföras av kvalificerad och certifierad 

   personal. 

• Innan underhållsarbetet påbörjas, tag bort brytarkropparna från kassetterna eller lås ACB I frånläge. Om inte, kan  

  det resultera i skador på den mekaniska förreglingen eller personskador. 

• Om ACB är I utdragbart utförande, se till att de är frånslagna när de sätts in i kassetterna. Om inte, kan det 

   resultera i skador på den mekaniska förreglingen.  
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Typer & Driftlägen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   • Den mekaniska förreglingen är aktiverad i ”CONNECT” läge. När ACB är i läget TEST, ISOLATED  eller utdragen,  

       är förreglingen inte aktiverad. 

   •  Om alla brytarna som ingår i förreglingen, är FRÅN och tar emot en tillsignal, kommer ingen att då att gå till. Om detta händer 

       kommer det vara  ett kort ögonblick av varaktighet mellan huvudkretsen och hjälpkontaktens A-kontakt i alla brytarna, vilket gör 

       att tillslaget blockeras 

   • Brytarkroppen av den/de andra ACB, så länge är frånslagna, kan de manövreras in eller ut i kassetten, oberoende av läget på  

      övriga brytare. NOTERA: Manövrera inga brytare under vajerinstallation, justeringar eller driftkontroll. 

 
Specifikationer      

•  - ACB Centrumlinje. 

•  Det bör vara ett minimum avstånd på 200mm kvar mellan förreglingsmekanismen och kapslingens vägg.  

    Detta för att möjliggöra vajerinstallation, justeringar och driftkontroller. 

 

TYP D. 

TYP A. 

TYP C. 

TYP B. 
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Montage av ACB 
• Innan montage av ACB, kontrollera typ av förregling, anta loch längd av vajer, för att säkerställa att allt är  

    enligt specifikation.. 

•  Installera  ACBs (för fast utförande) eller kassett (för utdragbart utförande) i ställverket (se specifikationer sidan 65) 

•  Vid installation av ACB, säkerställ att varje ACB är i rätt utförande, enligt din specifikation vid ordertillfället. (Ex i mitten,  

    till höger eller vänster). Ett annat arrangemang ger inte korrekt installation av förreglingsvajrar.  

•  Om ACBs är I utdragbart utförande, sätt inte in brytarkropparna I kassetterna förrän installationen av den mekeniska 

förreglingen är klar. Om ACB är I fast utförande, säkerställ att de är låsta I FRÅN läge under installation. 

Vajerinstallation 
        Bilden nedan visar anslutningarna mellan brytarna. 

 

 

 

 

 

Montage av vajrar 

•  Vid installation av förreglingsvajrarna, genomför först prioritet 1 anslutningen och sedan prioritet 2, enligt vajerinstallations 

    schemat ovan. Följ sedan steg, 1 till 10.              

TYP C. 

TYP A. 

TYP B. 

TYP D. 

Vajerinstallation 

Stämpel 

 Hål 

 för vajer- 

 montage. 

INTERLOCK PARTS. 

Interlock Parts
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Kabel 

Hylsa 

Muttrar för vajerfixering 

Vajer 

1 
2 

Reptera steg 1 till 5 för vajern I den andra ändan. 

Drag åt tillfälligt muttrarna för 

vajerfixeringen. 

Håll vajern och drag åt bulten för att 

fixera vajern. Åtdragningsmoment 

4.7 till 5.9 Nm. 

Tryck och håll vajern tills den når 

slutet av spåret. 

Lossa båda muttrarna vajerfixeringen  
Placera kabeln i där i avsedda hål och 

stick in vajern fixerhålet för vajern. 

6 

Se till att avståndet mellan fästmekanismen och förreglings-

armen är enligt specifiaktion och muttrarana för vajer-fixeringen 

är dragna med rätt moment, 12.5 Nm. Om avståndet ligger 

utanför angivna mått, fortsätt till steg 8 och justera avståndet. 

 

 

 

3 

5 

4 

7 

Om avståndet är för litet , vrid muttern för kabel fixeringen moturs, 

för att sänka hylsan och förreglingsarmen. Öka avståndet till det 

hamnar inom specificerat område. Om avståndet är för stort , vrid 

muttern för kabel fixering medurs, för att höja hylsan och 

förreglingsarmen. 

Om ACB är I utdragbart utförande, sätt in brytarkropparna I 

kassetterna och manövrera dem till “connect” position.  Slå inte 

till brytarna innan dess. Om ACB är I fast utförande, lås upp 

brytarna. 

Efter säkerställande att huvudkretsen inte är spänningssatt, 

kontrollera funktionen av brytarna. Rör inte förreglingen under 

tiden funktionen kontrolleras. 

8 

9 

10 
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Inspektion & Underhåll 
 

• Om ACBs är i utdragbart utförande, tag bort brytarkropparna från kassetterna. Om are draw-out types, remove the ACB 

       bodies from their chassis. Om ACB är i fast utförande, säkerställ att de är låsta ifrån läge. 

• Kontrollera att muttrarna för vajerfixeringen är dragna. Om de är lösa. Drag åt med specificerat moment. 

• Säkerställ att avståndet mellan förreglingens fäste och förreglingsarm är enligt specifikation. Om inte, justera det. 

• Om ACBs är i utdragbart utförande, sätt in brytarkropparna i kassetterna och manövrera dem till ”connect” position.   

        Slå inte till brytarna innan dess. Om ACB är I fast utförande, lås upp brytarna. 

• Efter säkerställande att huvudkretsen inte är spänningssatt, kontrollera funktionen av brytarna. Rör inte förreglingen under  

       tiden funktionen kontrolleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad i juli 2002. 

Reviderad i november 2002, april 2003, mars 2004, mars 2006. 

Innehållet i denna manual kan ändras utan något meddelande utgår. 

Återanvänt papper har används.  
 



 


